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RESUMO
O aumento na penetrac¸a˜o de energia eo´lica na matriz energe´tica vem
reduzindo consideravelmente as emisso˜es de poluentes causadas por fon-
tes provenientes de combust´ıveis fo´sseis. No entanto, a` medida em que
a participac¸a˜o eo´lica na rede torna-se significativa, alguns problemas
te´cnicos associados a` operac¸a˜o do sistema ele´trico tornam-se mais evi-
dentes. Um dos maiores problemas e´ a questa˜o da reduc¸a˜o da ine´rcia
efetiva do sistema: a maioria dos aerogeradores modernos sa˜o equipados
com conversores de eletroˆnica de poteˆncia que provocam o desacopla-
mento inercial do gerador eo´lico a` rede ele´trica. Dessa forma, sistemas
com grande penetrac¸a˜o eo´lica tendem a apresentar maiores oscilac¸o˜es
frente a distu´rbios na rede, o que e´ indeseja´vel do ponto de vista do
comportamento dinaˆmico. Este trabalho tem como objetivo a ana´lise
de algumas estrate´gias de controle utilizadas para a obtenc¸a˜o de res-
posta inercial sinte´tica em aerogeradores. Simulac¸o˜es computacionais
realizadas permitem avaliar a contribuic¸a˜o da ine´rcia sinte´tica para a
dinaˆmica do sistema ele´trico.
Palavras-chave: Aerogeradores. Emulac¸a˜o de ine´rcia. Energia eo´lica.
Ine´rcia Sinte´tica. Turbinas eo´licas.

ABSTRACT
The increase in wind energy installed capacity has been considerably
reducing greenhouse gas emissions caused by fossil fuel power plants.
However, the higher the wind penetration in the system, the worse
are some technical issues associated with system operation. One of
the biggest challenges concerns the effective system inertia reduction:
most modern wind turbines are connected to the electrical system th-
rough power electronic converters. These converters are responsible
for causing an inertial decoupling from the wind generator to the grid.
Thus, systems that present a high wind energy penetration tend to show
higher oscillations after disturbances, which is undesirable from the sys-
tem dynamics standpoint. The objective of this work is to analyze some
of the control strategies used to synthetically provide inertial response
in wind turbines. Computer simulations are carried out to evaluate the
contribution of synthetic inertia to the grid dynamic behavior.
Keywords: Wind Turbines. Synthetic Inertia. Wind Energy.
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1 INTRODUC¸A˜O
1.1 O SETOR EO´LICO
Em meio a` crescente demanda pelo desenvolvimento sustenta´vel
e pela reduc¸a˜o da poluic¸a˜o ambiental, as fontes de energia renova´veis,
tais como as usinas eo´licas e solares, veˆm adquirindo cada vez mais
participac¸a˜o na matriz energe´tica mundial. Os impactos da construc¸a˜o
de usinas hidrele´tricas e a emissa˜o de poluentes causada por unidades
termele´tricas tendem a ser um grande obsta´culo para o planejamento
da expansa˜o energe´tica. Nesse contexto, as tecnologias envolvidas nas
indu´strias de energia eo´lica e solar veˆm sofrendo cont´ınuos avanc¸os,
de maneira a viabilizar a penetrac¸a˜o dessas fontes em larga escala no
sistema ele´trico.
A energia eo´lica, foco principal deste trabalho, vem apresentando
um crescimento considera´vel ao longo das u´ltimas de´cadas, tanto em
escala nacional quanto em escala global. No Brasil, as usinas eo´licas ja´
chegaram a atender a marca de 13,98% do consumo energe´tico no Sis-
tema Interligado Nacional, segundo dados da ABEEo´lica [1]. A Figura
1.1 apresenta um gra´fico da matriz energe´tica brasileira, segundo da-
dos da mesma instituic¸a˜o. Como pode ser visto, a energia eo´lica ocupa,
atualmente, 9% da matriz energe´tica nacional, a qual e´ predominante-
mente constitu´ıda por energia hidra´ulica. Tambe´m e´ apresentada, na
Figura 1.2, a evoluc¸a˜o da capacidade eo´lica instalada no pa´ıs. Nota-se
a grande velocidade de crescimento do setor em um intervalo de tempo
relativamente curto. Como pode ser visto, estima-se que final de 2024
a capacidade de produc¸a˜o eo´lica instalada seja de 18,8 GW.
Globalmente, as turbinas eo´licas atendem a mais de 5% do total
de energia produzida, segundo dados da WWEA (World Wind Energy
Association). Em alguns pa´ıses, a energia eo´lica e´ expressiva na matriz
energe´tica. Na Dinamarca, por exemplo, o setor foi responsa´vel por
43% da energia consumida no pa´ıs em 2017, segundo o Ministe´rio de
Energia do pa´ıs. A Figura 1.3 mostra o ranking mundial de capacidade
eo´lica instalada em 2017 elaborado pela GWEC (Global Wind Energy
Council). O Brasil, que em 2012 ocupada a 15a posic¸a˜o, ocupou, no
ano de 2017, a 8a colocac¸a˜o no ranking, como pode ser visto.
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CONTRIBUIÇÕES 
DA ENERGIA 
EÓLICA PARA 
O BRASIL
Em 2017, o Brasil ultrapassou 
o Canadá no Ranking Mundial 
de capacidade instalada e 
agora ocupa a 8º posição. 
Em 2012, o Brasil estava 
na 15º colocação.
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Cada MW
 instalado 15 postos
de trabalho
Mais de 190 mil postos até o momento.
Os dados futuros apresentados no gráﬁco acima referem-se a contratos viabilizados em leilões já realizados e no mercado livre. 
Novos leilões vão adicionar mais capacidade instalada para os próximos anos. 
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CO2: 23 milhões de 
toneladas evitadas 
nos últimos doze 
meses (Set/17 a 
Ago/18) – equivale 
a cerca de 18 
milhões de 
automóveis
De 2010 a 2017, o 
investimento no 
setor foi de 
US$ 32 bilhões
2017 = US$ 3,57 bilhões
BENEFÍCIOS DA ENERGIA EÓLICA 
Parques eólicos não emitem CO
2
. 
É renovável, não polui,  contribui para que o Brasil cumpra 
seus objetivos no acordo do Clima.
Capacitação de mão de obra local.
Gera renda e melhoria de vida para proprietários de terra 
com arrendamento para colocação das torres. Estimamos 
que mais de 4.000 famílias recebem ao todo mais de 
R$ 10 milhões mensais pelo arrendamento de terra.  
Permite que o proprietário da terra siga com plantações 
ou criação de animais. 
Um dos melhores custo-benefício na tarifa de energia. 
Nos leilões realizados em dezembro de 2017, por 
exemplo, a energia eólica apresentou os melhores preços. 
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Figura 1.1: Matriz energe´tica brasileira. Fonte: [1]
1.2 PRO´S E CONTRAS DA GERAC¸A˜O EO´LICA
A gerac¸a˜o de energia ele´trica em centrais eo´licas e´ conhecida por
ser renova´vel e na˜o aprese tar emissa˜o de poluentes, o que sa˜o duas
de suas principais vantagens. Ale´m disso, pode-se citar o grande po-
tencial associado a` extrac¸a˜o de energia eo´lica, que fomenta ainda
mais a busca pelo aumento na penetrac¸a˜o de usinas eo´licas na rede
ele´trica. Estudos do Instituto Nacional de Ciˆncia e Tecnologia para
Mudanc¸as Clima´ticas (INCT-Clima) mostraram que o potencial eo´lico
tecnicamente via´vel de explorac¸a˜o no pa´ıs e´ de cerca de 880 GW [3].
Ale´m disso, pode-se citar o cara´ter econoˆmico: o aumento em tecno-
logias vem causando diminuic¸o˜es considera´veis nos custos de operac¸a˜o
e produc¸a˜o dos aerogeradores. O aumento na penetrac¸a˜o eo´lica sig-
nifica, tambe´m, uma diminuic¸a˜o de gastos com combust´ıveis fo´sseis e
uma reduc¸a˜o da dependeˆncia de hidrele´tricas. Em 2017, por exemplo, a
regia˜o Nordeste do Brasil passou por um grande regime de estiagem que
afetou diversas usinas hidrele´tricas da regia˜o. Nesse per´ıodo, as usinas
eo´licas chegaram a responder por mais de 64% da energia consumida
na regia˜o, segundo informac¸o˜es apresentadas pelo ONS na confereˆncia
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CAPACIDADE EÓLICA
A curva da capacidade instalada da fonte eólica demostra o crescimento virtuoso da
fonte no decorrer dos anos. A composição dos dados é feita através da consolidação
das capacidades contratadas nos ambientes de contratação livre e regulado, ACL e
ACR, respectivamente. Há também a contabilização da usina eólica Tubarão, fruto de
um programa de Pesquisa & Desenvolvimento. Ao final de 2024 serão 18,8 GW
instalados em território brasileiro.
O tipo de contratação da viabilização de cada MW disposto no gráfico anterior pode ser
analisado na tabela seguinte.
Fonte: ABEEólica (31/10/2018) 5
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Figura 1.2: Evoluc¸a˜o d capaci ade eo´lica instalada no Brasil. Fonte:
[2]
Brazil Windpower de 2017.
No entanto, algumas dificuldades te´cnicas relacionadas ao au-
mento da penetrac¸a˜o de fontes renova´veis, como a energia eo´lica, devem
ser analisadas. Um dos maiores problemas refere-se a` questa˜o da in-
constaˆncia do vento. A produc¸a˜o de energia em usinas eo´licas depende
primordialmente das condic¸o˜es de vento, que possuem, por natureza,
uma variabilidade. O aumento na participac¸a˜o de usinas eo´licas tende,
portanto, a aumentar a complexidade na operac¸a˜o do sistema ele´trico.
Me´todos de gerenciamento da poteˆncia eo´lica devem ser desenvolvidos
de maneira a melhorar a flexibilizac¸a˜o do despacho caso a penetrac¸a˜o
eo´lica atinja n´ıveis muito elevados [4]. Ale´m disso, sistemas de ar-
mazenamento de energia, como baterias ou volantes de ine´rcia, podem
tornar-se necessa´rios para manter a operac¸a˜o de um sistema de poteˆncia
com alto n´ıvel de penetrac¸a˜o eo´lica dentro dos n´ıveis de qualidade es-
pecificados para a rede, tendo em vista essa natureza intermitente e
varia´vel do regime dos ventos.
1.2.1 O problema da reduc¸a˜o da ine´rcia do sistema ele´trico
Outro obsta´culo, que e´ o to´pico principal deste trabalho, refere-
se a` baixa ou nula ine´rcia rotacional das fontes acopladas via eletroˆnica
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DADOS MUNDIAIS
Em 2017, o Brasil ultrapassou o Canadá no Ranking Mundial de capacidade instalada 
elaborado pelo GWEC - Global Wind Energy Council e agora ocupa a 8ª posição. 
Em 2012, o Brasil estava na 15ª colocação. 
GRÁFICO 13
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No ranking que contabiliza especifi camente a nova capacidade instalada no ano, 
o Brasil está em 6º lugar, tendo instalado 2 GW de nova capacidade em 2017. 
Nesta categorização, o Brasil caiu uma posição, já que o Reino Unido subiu do 
9º para o 4º lugar, instalando 4,27 GW de capacidade de energia eólica em 2017. 
GRÁFICO 12
TOP 10 DE CAPACIDADE EÓLICA ACUMULADA 2017
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Figura 1.3: Ranking mundial de capacidade eo´lica acumulada em 2017.
Fonte: [5]
de poteˆncia a` rede, como e´ o caso das placas fotovoltaicas e da maioria
das unidades eo´licas modernas. A ine´rcia das grandes massas girantes
dos geradores s´ıncronos convencionais tem um papel fundamental na
dinaˆmica do sistema na ocasia˜o de desbalanc¸os entre gerac¸a˜o e carga,
visto que a energia cine´tica armazenada nos seus rotores e´ naturalmente
injetada na rede apo´s esse tipo de evento. Por estarem desacopladas
da rede atrave´s de dispositivos de eletroˆnica de poteˆncia, as turbinas
eo´licas modernas na˜o contribuem para a regulac¸a˜o de frequeˆncia do
sistema, justamente por serem insens´ıveis a`s variac¸o˜es da rede. Um
aumento na penetrac¸a˜o eo´lica no sistema ele´trico deve ser, portanto,
acompanhado de estrate´gias de controle que solucionem ou amenizem
os efeitos da reduc¸a˜o de ine´rcia rotacional na rede ele´trica ocasionados
pela diminuic¸a˜o na participac¸a˜o de geradores s´ıncronos convencionais.
Revisa˜o bibliogra´fica 31
1.3 REVISA˜O BIBLIOGRA´FICA
Em [6] sa˜o apresentados diferentes tipos de servic¸os anciliares que
aerogeradores podem prover. E´ discutida, por exemplo, a capacidade
da regulac¸a˜o prima´ria de frequeˆncia de aerogeradores, bem como da
regulac¸a˜o de tensa˜o atrave´s do controle de poteˆncia reativa. E´ apresen-
tada a chamada emulac¸a˜o de ine´rcia em aerogeradores, que consiste em
controlar a injec¸a˜o de poteˆncia do aerogerador de forma que a energia
cine´tica contida no rotor seja entregue como um acre´scimo de poteˆncia
na ocorreˆncia de perda de gerac¸a˜o no sistema ou faltas na rede. Esse
e´ o comportamento apresentado por geradores s´ıncronos conectados
diretamente a` rede e, pelo fato de que aerogeradores conectados via
eletroˆnica de poteˆncia a` rede na˜o apresentam naturalmente essa res-
posta, esse acre´scimo controlado de poteˆncia caracteriza a chamada
ine´rcia “sinte´tica” que e´ adicionada ao sistema.
Na refereˆncia [7] sa˜o apresentados em detalhes os tipos de imple-
mentac¸a˜o de ine´rcia sinte´tica em turbinas eo´licas. Tambe´m sa˜o discu-
tidos os diferentes tipos de servic¸os anciliares possivelmente prestados
por aerogeradores. Sa˜o apresentados diversos conceitos relacionados
a` energia eo´lica, tais como as tecnologias ja´ desenvolvidas na a´rea e
os diferentes me´todos de otimizac¸a˜o da eficieˆncia de operac¸a˜o do ae-
rogerador. Sa˜o mostradas simulac¸o˜es das estrate´gias de emulac¸a˜o de
ine´rcia sob diferentes cena´rios, como, por exemplo, considerando dife-
rentes n´ıveis de penetrac¸a˜o eo´lica no sistema. Ao fim, sa˜o discutidos os
principais problemas encontrados na implementac¸a˜o de ine´rcia sinte´tica
em aerogeradores, tais como perdas energe´ticas e variac¸o˜es de torque.
Em [8] sa˜o apresentados em detalhes os modelos matema´ticos
utilizados para realizar estudos do comportamento dinaˆmico do sis-
tema apo´s a ativac¸a˜o dos esquemas de ine´rcia sinte´tica. E´ modelada a
rede ele´trica atrave´s de um modelo agregado dos geradores s´ıncronos
convencionais, bem como e´ utilizado um modelo agregado para as cen-
trais eo´licas. Sa˜o explanados os controles envolvidos na implementac¸a˜o
de ine´rcia sinte´tica, como, por exemplo, o controle de torque do gera-
dor. Foi mostrado que a excursa˜o de frequeˆncia apo´s distu´rbios tende
a ser maior em sistemas sem a contribuic¸a˜o da ine´rcia sinte´tica. No
entanto, tambe´m foi mostrado que essa contribuic¸a˜o tem como custo
uma segunda queda na frequeˆncia, que ocorre devido ao per´ıodo de re-
cuperac¸a˜o de velocidade da turbina (per´ıodo de subproduc¸a˜o). Esta
refereˆncia tambe´m conte´m resultados experimentais que mostram a
efica´cia dos controladores projetados.
Em [9] tambe´m e´ apresentada uma revisa˜o dos principais me´todos
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de emulac¸a˜o de ine´rcia encontrados na literatura.
1.4 OBJETIVO DO TRABALHO
Este trabalho visa a modelagem e ana´lise de sistemas ele´tricos
providos de ine´rcia sinte´tica advinda de centrais geradoras eo´licas. Si-
mulac¸o˜es sa˜o realizadas de forma a possibilitar comparac¸o˜es entre siste-
mas com a contribuic¸a˜o da ine´rcia sinte´tica e sistemas que na˜o apresen-
tam esse tipo de implementac¸a˜o. Busca-se analisar o comportamento
do sistema sob diferentes condic¸o˜es, como, por exemplo, considerando
variac¸o˜es na penetrac¸a˜o eo´lica e na poteˆncia eo´lica dispon´ıvel. Tambe´m
sa˜o empreendidas ana´lises comparativas entre diferentes me´todos de
emulac¸a˜o de ine´rcia.
Inicialmente sera˜o apresentados alguns conceitos que servira˜o
como base para o entendimento dos processos de controle envolvidos na
implementac¸a˜o de ine´rcia sinte´tica em aerogeradores. Sera´ apresentada
a modelagem do gerador s´ıncrono e o funcionamento dos conversores
de poteˆncia, assim como o modelo da rede ele´trica.
1.5 ESTRUTURA DO TEXTO
O presente documento e´ subdividido em 8 cap´ıtulos. O primeiro
cap´ıtulo fornece uma introduc¸a˜o ao setor eo´lico e a contextualizac¸a˜o
do problema relacionado a` reduc¸a˜o de ine´rcia causada pelo aumento
na penetrac¸a˜o de energia eo´lica na rede, bem como a descric¸a˜o das
principais refereˆncias bibliogra´ficas utilizadas para a realizac¸a˜o deste
trabalho.
O Cap´ıtulo 2 apresenta diversos conceitos ligados a` energia eo´lica.
E´ realizada, neste cap´ıtulo, a modelagem da turbina eo´lica que sera´ pos-
teriormente utilizada em simulac¸o˜es. Tambe´m sa˜o apresentados alguns
me´todos de extrac¸a˜o de ma´xima poteˆncia em aerogeradores, ale´m da
descric¸a˜o dos principais componentes e sistemas de controle dos aeroge-
radores. Ao fim sa˜o apresentados os diversos tipos de turbinas eo´licas
encontradas atualmente.
O Cap´ıtulo 3 fornece a modelagem do gerador s´ıncrono. Este
cap´ıtulo fornece um contexto para a discussa˜o das func¸o˜es de controle
desempenhadas pelo conversor de poteˆncia, que e´ um componente de
aerogeradores responsa´vel pelo desacoplamento inercial entre o gerador
e a rede. Os detalhes do funcionamento do conversor de poteˆncia sa˜o
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apresentados no Cap´ıtulo 4.
O quinto cap´ıtulo apresenta o modelo da rede ele´trica utilizado
para simulac¸o˜es computacionais. Sa˜o introduzidas as equac¸o˜es relacio-
nadas a` ine´rcia do sistema ele´trico, bem como os sistemas de regulac¸a˜o
de frequeˆncia e o modelo da turbina que sera´ utilizado para representar
o gerador s´ıncrono equivalente da rede.
Sa˜o discutidos, no Cap´ıtulo 6, dois dos principais me´todos de
emulac¸a˜o de ine´rcia encontrados na literatura, bem como sera´ breve-
mente exposto o to´pico de regulac¸a˜o prima´ria em aerogeradores.
As simulac¸o˜es encontram-se no Cap´ıtulo 7. Sa˜o inicialmente
mostrados os modelos constru´ıdos para simulac¸a˜o e, em seguida, exibi-
dos os resultados. Ao fim sa˜o realizadas as ana´lises das curvas obtidas.
No Cap´ıtulo 8 esta´ contida uma s´ıntese do conteu´do apresentado
neste trabalho e tambe´m futuros trabalhos que sera˜o possivelmente
realizados.
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2 ENERGIA EO´LICA
Como forma de introduzir os conceitos relacionados a` energia
eo´lica, sera˜o, neste cap´ıtulo, apresentados os equacionamentos relacio-
nados a` aerodinaˆmica da turbina eo´lica, bem como as principais curvas
que caracterizam os aerogeradores e alguns dos me´todos de extrac¸a˜o
de ma´xima poteˆncia comumente utilizados. Ale´m disso, sa˜o apresenta-
das as caracter´ısticas estruturais e os diversos sistemas de controle dos
aerogeradores, bem como as principais tecnologias de aerogeradores ja´
desenvolvidas.
2.1 MODELAGEM DA TURBINA EO´LICA
2.1.1 Poteˆncia eo´lica dispon´ıvel
Seja uma massa de ar com massa m se movimentando com uma
velocidade constante U . A energia cine´tica associada a esse movimento
e´ dada por:
E =
mU2
2
(2.1)
Tomando-se a derivada da expressa˜o acima em relac¸a˜o ao tempo, obte´m-
se a poteˆncia:
P =
dm
dt
U2
2
+mU
dU
dt
(2.2)
Considerando que a velocidade do vento e´ constante, tem-se:
P =
dm
dt
U2
2
(2.3)
Seja A a a´rea atravessada pela massa de ar e dx um comprimento
infinitesimal. O volume infinitesimal que atravessa a a´rea e´ dado por:
dV = Adx (2.4)
mas dV = dmρ , onde ρ e´ a densidade do ar, logo:
dm = Aρdx (2.5)
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de onde tiramos que:
dm
dt
= AρU (2.6)
De (2.3), obte´m-se que a poteˆncia associada a um movimento de massa
de ar por uma a´rea A e´ dada por:
Pw =
1
2
AρU3 (2.7)
ou seja, a poteˆncia eo´lica e´ proporcional ao cubo da velocidade do vento.
2.1.2 Poteˆncia extra´ıda pela turbina
Seja R o comprimento das pa´s da turbina eo´lica. A poteˆncia
dispon´ıvel para captac¸a˜o e´, segundo a equac¸a˜o (2.7):
Pw =
1
2
ρU3piR2 (2.8)
A poteˆncia captada pela turbina e´ dada por:
P =
1
2
CpρU
3piR2 (2.9)
onde Cp e´ a eficieˆncia do rotor. E´ poss´ıvel mostrar que o ma´ximo valor
para a eficieˆncia de uma turbina eo´lica e´ 59, 3% (a chamada eficieˆncia de
Betz) [11]. No entanto, esse valor e´, na pra´tica, menor. O coeficiente
Cp e´ dependente, majoritariamente, do valor do tip-speed ratio e do
aˆngulo de pitch (β). O tip-speed ratio, denotado por λ, e´ a relac¸a˜o
entre a velocidade linear do ponto extremo da pa´ e a velocidade do
vento, ou seja:
λ =
ωR
U
(2.10)
onde ω e´ a velocidade do rotor em rad/s. O aˆngulo de pitch β, tambe´m
chamado de aˆngulo de passo, e´ o aˆngulo entre a linha imagina´ria que
une os dois extremos transversais da pa´ e o plano de rotac¸a˜o, conforme
apresentado em [28]. Esse aˆngulo na˜o depende da velocidade do vento,
mas apenas da orientac¸a˜o da pa´.
O coeficiente Cp tambe´m e´ dependente do design da turbina. A ex-
pressa˜o que determina seu valor pode ser obtida computacional, expe-
rimental ou teoricamente. A equac¸a˜o (2.11) apresenta a expressa˜o para
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Cp que sera´ utilizada neste trabalho [11].
Cp(λ, β) = 0, 5176
(
116
λi
− 0, 4β − 5
)
e
− 21λi + 0, 0068λ (2.11)
onde 1λi =
(
1
λ+0,08β − 0,035β3+1
)
.
A Figura 2.1 mostra as curvas de Cp em func¸a˜o do tip-speed ratio para
valores diferentes de β. Nota-se que cada curva possui um valor ma´ximo
para o coeficiente. O valor o´timo ocorre para β = 0o e λ = 8, 1, com
os quais Cp = C
∗
p = 0, 48. Em operac¸a˜o abaixo da nominal, o valor de
β e´ geralmente fixado em 0o para possibilitar que a turbina opere com
o ma´ximo rendimento. Me´todos de rastreamento de ma´xima poteˆncia
sa˜o utilizados para obter ma´xima extrac¸a˜o de poteˆncia, e funcionam
baseados na alterac¸a˜o da velocidade do rotor visando o tip-speed ratio
o´timo. Os me´todos de rastreamento de ma´xima poteˆncia sa˜o discutidos
na Sec¸a˜o 2.2.
Definido um valor de poteˆncia base por
Pbase =
1
2
CpbaseρU
3
basepiR
2 (2.12)
onde Cpbase e Ubase sa˜o, respectivamente, os valores base para o Cp
e para a velocidade do vento, e´ poss´ıvel normalizar a equac¸a˜o (2.9)
conforme segue:
Ppu =
P
Pbase
=
1
2CpρU
3piR2
1
2CpbaseρU
3
basepiR
2
(2.13)
de onde obte´m-se:
Ppu = CppuU
3
pu (2.14)
Adotando-se um valor base para λ e observando-se que:
λpu =
ωpu
Upu
(2.15)
onde ωpu e´ o valor normalizado da velocidade angular do rotor da tur-
bina, calcula-se λ = λpuλbase e, atrave´s da equac¸a˜o (2.11), obte´m-se
Cppu =
Cp
Cpbase
. Os valores de base adotados para λ e Cp sera˜o os valo-
res o´timos, apresentados anteriormente. O valor base de velocidade do
vento sera´ Ubase = 12 m/s.
A Figura 2.2 mostra as curvas de poteˆncia em func¸a˜o da velo-
38 Energia Eo´lica
 
Figura 2.1: Curvas de eficieˆncia da turbina em func¸a˜o do tip-speed ratio
e do aˆngulo de pitch. Fonte: do autor.
cidade do rotor, ambas em pu, para diferentes velocidades de vento
constantes. Nota-se que, para cada valor de velocidade de vento, existe
uma velocidade o´tima de rotor com a qual e´ captada a ma´xima poteˆncia.
Essa velocidade esta´ relacionada com o tip-speed ratio o´timo, discutido
anteriormente. Na figura tambe´m esta´ trac¸ada (em tracejado) a curva
de ma´xima poteˆncia. Cada aerogerador e´ caracterizado por uma curva
que relaciona a velocidade do vento e a poteˆncia produzida. A Figura
2.3 apresenta uma curva de poteˆncia de um aerogerador t´ıpica.
Essa curva e´ definida por 3 principais regio˜es. A regia˜o 1 indicada e´
chamada de regia˜o de partida (no ingleˆs, cut-in region), e representa a
faixa de velocidades de vento na qual o aerogerador na˜o e´ acionado por
na˜o haver poteˆncia aerodinaˆmica o suficiente para movimentar o rotor
ou por questo˜es econoˆmicas (o aerogerador pode ser desligado caso o
retorno financeiro obtido com a operac¸a˜o na˜o cubra os custos da manu-
tenc¸a˜o de operac¸a˜o naquela faixa de velocidades). A velocidade a partir
da qual o gerador comec¸a a operar chama-se velocidade de partida (no
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Figura 2.2: Curvas de poteˆncia em func¸a˜o da velocidade angular do
rotor e da velocidade do vento. Fonte: do autor
ingleˆs, cut-in speed). A regia˜o 2 indicada e´ na qual o aerogerador opera
com a ma´xima eficieˆncia, isto e´, com a ma´xima extrac¸a˜o de poteˆncia
poss´ıvel. A curva da regia˜o 2 equivale a` curva tracejada da Figura 2.2.
Quando a velocidade do vento atinge a velocidade nominal, geralmente
tem-se a poteˆncia de sa´ıda nominal1. Nesse caso, se a velocidade do
vento aumentar para valores acima da nominal, a poteˆncia tende, con-
sequentemente, a atingir valores acima da nominal. Para que isso seja
evitado, sistemas de controle devem ser projetados para que a poteˆncia
de sa´ıda seja limitada, de maneira a evitar que os componentes do ae-
rogerador sejam danificados. A regia˜o 3 e´ definida pela limitac¸a˜o da
poteˆncia de sa´ıda a` poteˆncia nominal em regime de ventos altos. Caso
a velocidade do vento atinja valores demasiadamente altos, geram-se
comandos de desligamento para o aerogerador, de maneira a prevenir
poss´ıvel danos a` estrutura. A regia˜o 4 representa, portanto, a faixa de
velocidades na qual o aerogerador na˜o e´ permitido a operar. A veloci-
1Alguns fabricantes de turbinas eo´licas definem a velocidade nominal do vento
como sendo aquela com a qual e´ gerado uma certa porcentagem da poteˆncia nominal.
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Figura 2.3: Curva de poteˆncia t´ıpica de um aerogerador. Fonte: do
autor.
dade a partir da qual o aerogerador e´ comandado a ser desligado e´ a
chamada velocidade de corte (no ingleˆs, cut-out speed). Tipicamente,
os valores de velocidade de partida e velocidade de corte esta˜o, na faixa
de 2,5 a 3 m/s e 20 m/s a 25 m/s, respectivamente.
2.2 ME´TODOS DE EXTRAC¸A˜O DE MA´XIMA POTEˆNCIA
Conforme visto na sec¸a˜o anterior, existe um valor de tip-speed
ratio com o qual a turbina opera com ma´xima eficieˆncia. Nesta sec¸a˜o
sera˜o discutidos os principais me´todos de rastreamento de ma´xima
poteˆncia, assim como apresentado o me´todo a ser utilizado neste tra-
balho.
Existem treˆs principais abordagens para realizar o rastreamento
de ma´xima poteˆncia: controle de tip-speed ratio, controle de reali-
mentac¸a˜o de poteˆncia e controle por perturbac¸a˜o e observac¸a˜o.
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2.2.1 Controle de tip-speed ratio
Neste tipo de controle a velocidade do rotor e´ controlada para
que se mantenha o TSR o´timo. Logo, para sua implementac¸a˜o sa˜o
necessa´rias as medic¸o˜es das velocidades do vento e do rotor. Supo˜e-se
que o TSR o´timo da turbina e´ conhecido e calcula-se o TSR a partir
das velocidades do vento e do rotor. Um controlador e´, enta˜o, utilizado
para regular a velocidade do rotor de forma a rastrear o TSR o´timo,
conforme mostrado na Figura 2.4. Essa regulac¸a˜o pode ser realizada,
por exemplo, atrave´s do controle de torque eletromagne´tico do gerador
da unidade eo´lica. Uma desvantagem desse me´todo e´ a falta de exatida˜o
geralmente associada a` medic¸a˜o da velocidade do vento. Sua principal
vantagem e´ a rapidez, visto que variac¸o˜es da velocidade do vento sa˜o
imediatamente refletidas no controle.
Figura 2.4: Diagrama de blocos do me´todo de controle de tip-speed
ratio. Fonte: do autor.
2.2.2 Controle por realimentac¸a˜o de poteˆncia
O conhecimento da curva de ma´xima poteˆncia da turbina e´ ne-
cessa´rio para a implementac¸a˜o deste tipo de rastreamento. O princ´ıpio
de funcionamento desse controle e´ baseado na gerac¸a˜o de poteˆncia/torque
de refereˆncia atrave´s dessa curva utilizando a velocidade do rotor como
entrada. O esquema´tico desse me´todo esta´ mostrado na Figura 2.5.
Uma vantagem desse tipo de controle e´ a facilidade de implementac¸a˜o
e a questa˜o de na˜o necessitar a medic¸a˜o da velocidade do vento.
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Figura 2.5: Diagrama de blocos do controle de realimentac¸a˜o de
poteˆncia. Fonte: do autor.
2.2.3 Controle por perturbac¸a˜o e observac¸a˜o
Tambe´m chamado de Controle por Procura de Colina (em ingleˆs
Hill Climb Searching), este me´todo consiste em continuamente pertur-
bar determinada varia´vel do sistema e observar uma varia´vel objetivo
ate´ que sua derivada seja nula. Como exemplo, pode-se escolher como
varia´vel a ser perturbada a velocidade do rotor e a varia´vel objetivo
a poteˆncia mecaˆnica do gerador. Observando as curvas de poteˆncia
da Figura 2.2, pode-se observar que, se a velocidade estiver abaixo da
velocidade o´tima, a derivada da poteˆncia e´ positiva. Se estiver acima,
a derivada da poteˆncia e´ negativa. Logo, atrave´s da medic¸a˜o da deri-
vada no ponto de operac¸a˜o apo´s pequenas perturbac¸o˜es, sa˜o escolhidos
novos passos de perturbac¸a˜o ate´ que se encontre a derivada zero para
a poteˆncia, significando que foi atingida a ma´xima poteˆncia. A Figura
2.6 mostra esse procedimento. Uma vantagem desse me´todo e´ a inde-
pendeˆncia das caracter´ısticas do sistema. Como desvantagem pode-se
citar o tempo de resposta elevado, visto que, para cada passo de per-
turbac¸a˜o o sistema precisa atingir o regime permanente para que o
pro´ximo passo seja gerado. Ale´m disso, a operac¸a˜o tende a oscilar em
torno do ponto o´timo, o que na˜o e´ uma caracter´ıstica deseja´vel [7].
2.3 ESTRUTURA DA TURBINA EO´LICA
O aerogerador e´ um complexo sistema constitu´ıdo por diversos
componentes que relacionam-se ou na˜o entre si. A Figura 2.7 ilustra um
aerogerador e seus principais componentes. A seguir sera´ apresentado
cada componente/sistema e sua func¸a˜o.
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Figura 2.6: Ilustrac¸a˜o do controle por perturbac¸a˜o e observac¸a˜o. Fonte:
do autor.
• Pa´s: sa˜o as estruturas responsa´veis por captar a energia do vento.
Sa˜o encontradas turbinas com um nu´mero variado de pa´s, pore´m
a grande maioria das turbinas modernas apresenta 3 pa´s. Podem
ou na˜o girar em torno do pro´prio eixo, conforme sera´ apresentado
na sec¸a˜o de Controle do pitch.
• Cubo: estrutura na qual as pa´s sa˜o montadas. As pa´s e o cubo
constituem o rotor.
• Nacele: carcac¸a que sustenta diversos equipamentos da turbina,
como o gerador, o freio do rotor, a caixa de engrenagens, equipa-
mentos de controle, entre outros.
• Medidores de vento: sa˜o usualmente posicionados no topo da
nacele. Anemoˆmetros sa˜o utilizados para a medic¸a˜o de velocidade
do vento e birutas medem a direc¸a˜o. O anemoˆmetro pode ser de
va´rios tipos, sendo bastante comum a utilizac¸a˜o do tipo f´ısico, ou
tambe´m chamado de tipo he´lice, e o tipo soˆnico. Alguns fabri-
cantes de turbinas eo´licas utilizam os dois tipos por questa˜o de
redundaˆncia.
• Gerador: Transforma a energia cine´tica contida no movimento
rotacional da turbina em energia ele´trica. Existem treˆs principais
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Figura 2.7: Principais componentes de aerogeradores. Fonte: Office
of Energy Efficiency & Renewable Enery - US Department of Energy:
The inside of a wind turbine.
tipos de geradores utilizados em turbinas eo´licas:
– Gerador de corrente cont´ınua: sa˜o mais utilizados em pe-
quenas instalac¸o˜es. A principal vantagem na utilizac¸a˜o desse
tipo de ma´quina e´ a possibilidade da utilizac¸a˜o em veloci-
dades varia´veis. Entre as desvantagens esta˜o inclu´ıdos: a
necessidade de manutenc¸a˜o frequente devido ao sistema de
comutac¸a˜o; o fato de que o gerador DC e´ mais caro e e´ fisica-
mente maior em relac¸a˜o a`s ma´quinas AC de mesma poteˆncia
nominal.
– Gerador de induc¸a˜o: apresentam baixo custo, robustez e
simplicidade. Ale´m disso, permite operac¸a˜o em velocidades
varia´veis. Sua maior desvantagem e´ o fato de necessitarem
de corrente magnetizante no estator para sua operac¸a˜o, visto
que na˜o possuem um sistema de excitac¸a˜o separado.
– Gerador s´ıncrono: apesar de serem mais caros e mais com-
plexos mecanicamente que os geradores de induc¸a˜o, apre-
sentam a grande vantagem da na˜o necessidade de corrente
magnetizante, como e´ o caso de geradores de induc¸a˜o. Dessa
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maneira na˜o requer compensac¸a˜o reativa em sua instalac¸a˜o.
Pode ser conectado diretamente a` rede ou atrave´s de um
conversor back-to-back. Quando conectado diretamente a`
rede, a velocidade de operac¸a˜o e´ fixada pela frequeˆncia da
rede ele´trica, visto a natureza do gerador s´ıncrono. Con-
forme sera´ mostrado posteriormente, a operac¸a˜o em velo-
cidade varia´vel oferece maior eficieˆncia que a operac¸a˜o em
velocidade fixa. Por essa maneira, os geradores s´ıncronos sa˜o
mais bem aproveitados quando em conjunto com um conver-
sor back-to-back, visto que permitem operac¸a˜o em velocidade
varia´vel.
• Torre e fundac¸a˜o: Sa˜o estruturas que sustentam a turbina. A
torre pode ser tubular e constitu´ıda por ferro ou concreto, bem
como ser de ferro trelic¸ada. A altura da torre esta´ intimamente
relacionada com a poteˆncia nominal da turbina, visto que quanto
maior e´ a altura, maior tende a ser a velocidade do vento e, logo,
a poteˆncia dispon´ıvel.
• Freio do rotor: existem ocasio˜es nas quais e´ necessa´rio frear
a turbina, como quando se quer limitar a poteˆncia ou quando
em situac¸a˜o de emergeˆncia. O freio pode ser aerodinaˆmico ou
mecaˆnico. O freio aerodinaˆmico consiste no movimento do aˆngulo
das pa´s da turbina (movimento de pitch) de forma a controlar o
torque aerodinaˆmico. Esse tipo de freio e´ utilizado para limitar
a poteˆncia e tambe´m em paradas para servic¸o na ma´quina. O
freio mecaˆnico, geralmente feito por sistemas hidra´ulicos, e´ um
suporte para o freio aerodinaˆmico e e´ mais utilizado quando em
situac¸o˜es de emergeˆncia ou como um travamento do rotor quando
o aerogerador esta´ desligado.
• Sistema de yaw : tambe´m chamado de sistema de orientac¸a˜o,
tem como objetivo posicionar a turbina de maneira que esteja
sempre perpendicular a` direc¸a˜o do vento. E´ constitu´ıdo por rola-
mentos na base da nacele, o que permite que a turbine rotacione;
por um motor, que atua aplicando forc¸a para o movimento do
yaw (em turbinas com sistema de yaw ativo) e por um sistema
de freio.
• Caixa de engrenagens: alguns aerogeradores possuem um sis-
tema de transmissa˜o com multiplicador de velocidade, visto que
seus geradores necessitam de uma rotac¸a˜o maior que a rotac¸a˜o
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obtida pelo rotor. Esse sistema vem sendo evitado nas turbinas
modernas, visto que requer frequentes servic¸os de manutenc¸a˜o.
• Sistema de lubrificac¸a˜o: O sistema de lubrificac¸a˜o e´ responsa´vel
pela manutenc¸a˜o de o´leo e graxa nas partes rotativas da ma´quina.
E´ essencial que esse sistema funcione adequadamente, pois esta´
relacionado com a vida u´til da turbina. O sistema de lubrificac¸a˜o
atua nos rolamentos do rotor, nos rolamentos do sistema de ori-
entac¸a˜o e nos rolamentos do sistema de passo (se houver). O
sistema e´ constitu´ıdo principalmente por bombas, mangueiras e
um sistema de controle adequado.
• Sistema de resfriamento: devido ao aquecimento do gerador
e do conversor de poteˆncia ocasinado pelas perdas, e´ necessa´rio
resfriar estes componentes para que funcionem dentro dos limites
operacionais. A refrigerac¸a˜o pode ser feita por circulac¸a˜o de ar
ou l´ıquidos refrigerantes.
• Conversor de poteˆncia: dispositivos de eletroˆnica de poteˆncia
adquiriram um grande espac¸o no setor de energia eo´lica nas u´ltimas
de´cadas. A grande maioria das turbinas eo´licas modernas de
grande porte apresentam equipamentos baseados em eletroˆnica de
poteˆncia para a conversa˜o e o controle de poteˆncia. O funciona-
mento e a aplicac¸o˜es de conversores de poteˆncia em aerogeradores
sa˜o apresentados no Cap´ıtulo 4.
• Transformador: A tensa˜o de sa´ıda do gerador/conversor pode
na˜o ser alta o suficiente para a conexa˜o com a rede de transmissa˜o
e, portanto, um transformador precisa ser utilizado para realizar
a elevac¸a˜o de tensa˜o.
2.4 SISTEMAS DE CONTROLE DA TURBINA
Os aerogeradores devem apresentar sistemas de controle que ga-
rantam uma operac¸a˜o adequada de todos os seus componentes, de ma-
neira que garantam seguranc¸a - tanto da ma´quina quanto das pessoas
que estiverem pro´ximas a ela - e eficieˆncia. Busca-se alcanc¸ar quatro
principais objetivos atrave´s do controle da turbina eo´lica [12]. Esses
objetivos sa˜o:
• Maximizar a vida u´til dos componentes da turbina: o
aerogerador opera constantemente em resposta a variac¸o˜es do
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vento. Isso tende a causar uma grande fadiga nos componentes
que o constituem. Portanto, os sistemas de controle envolvidos
na operac¸a˜o da turbina devem ser tais que minimizem impactos
estruturais de me´dio a longo prazo.
• Maximizar a produc¸a˜o de energia: sistemas que rastreiam
a operac¸a˜o mais eficiente da turbina devem ser utilizados. Os
me´todos de extrac¸a˜o de ma´xima poteˆncia sa˜o apresentados na
Sec¸a˜o 2.2.
• Prover qualidade de energia entregue a` rede: a poteˆncia
entregue pelo aerogerador deve atender a requisitos de qualidade
de poteˆncia especificados pelos o´rga˜os reguladores do sistema
ele´trico. Logo, sistemas de controle devem ser projetados para
que esses requisitos sejam atendidos de forma adequada.
• Garantir operac¸a˜o segura: os componentes da turbina pos-
suem limitac¸o˜es de cara´ter ele´trico e mecaˆnico. A operac¸a˜o da
turbina deve ser realizada de tal modo que esses limites na˜o sejam
ultrapassados, na˜o comprometendo, dessa maneira, a integridade
da estrutura. Ale´m da seguranc¸a da ma´quina, deve-se, tambe´m,
assegurar a seguranc¸a das pessoas que circulam ao seu redor.
Os sistemas de controle do aerogerador podem ser divididos em duas
categorias: controle passivo e controle ativo. Os controles passivos
sa˜o projetados com base exclusiva na reac¸a˜o natural de condic¸o˜es do
vento. Ja´ para realizar o controle ativo sa˜o requeridos dispositivos de
medic¸a˜o (anemoˆmetros, biruta, medidores de pressa˜o, etc) e atuadores
(freios, bombas, computadores) operando em conjunto para realizar
determinada ac¸a˜o. Como exemplo de controle passivo pode-se citar o
controle passivo de pitch e controle passivo de yaw, que sera˜o adiante
explicados. Como exemplo de controle ativo, pode-se citar o controle
de injec¸a˜o de poteˆncia reativa na rede, o controle de injec¸a˜o de o´leo nos
rolamentos do gerador, o controle ativo de pitch e yaw, entre outros.
2.4.1 Controle de torque aerodinaˆmico
Controlar o torque aerodinaˆmico, ou seja, controlar a poteˆncia
captada, e´ um requisito importante para a operac¸a˜o do aerogerador.
O sistema de limitac¸a˜o de poteˆncia, por exemplo, requer que se tenha
esse tipo de controle. O controle de torque aerodinaˆmico e´ feito atrave´s
do controle de pitch e pode ser feito de treˆs diferentes maneiras:
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• Controle de pitch ativo: alguns tipos de aerogeradores permi-
tem a alterac¸a˜o do aˆngulo da pa´ de forma a permitir uma maior
flexibilizac¸a˜o no controle de torque aerodinaˆmico. Atrave´s do
controle do aˆngulo da pa´ e´ poss´ıvel maximizar a poteˆncia produ-
zida, limitar a poteˆncia em regimes de vento acima do nominal,
bem como frear a turbina. Em condic¸o˜es de vento abaixo do no-
minal, o aˆngulo da pa´ e´ geralmente fixada de modo que se tenha
ma´ximo rendimento aerodinaˆmico, de acordo com o gra´fico da
Figura 2.1. Conforme a velocidade do vento ultrapassa o valor de
operac¸a˜o nominal, o aˆngulo e´ gradativamente alterado de forma a
reduzir a eficieˆncia aerodinaˆmica e, portanto, limitar a poteˆncia.
Observa-se, na Figura 2.1, que aumentando o aˆngulo das pa´s e´
poss´ıvel reduzir a eficieˆncia da turbina e, dessa forma, limitar a
poteˆncia produzida.
• Controle de pitch passivo: algumas turbinas teˆm suas pa´s
projetadas para provocar uma reduc¸a˜o no torque aerodinaˆmico a
partir de determinada velocidade do vento. Com isso, a poteˆncia
e´ reduzida conforme o aumento da velocidade do vento a partir de
determinado ponto. A vantagem desse tipo de turbina e´ na˜o ne-
cessitar controle ativo para limitar a poteˆncia, o que barateia sua
produc¸a˜o, bem como reduz custos de manutenc¸a˜o. No entanto,
na˜o e´ poss´ıvel manter a poteˆncia nominal constante em operac¸a˜o
acima da nominal, como no controle ativo. Esse tipo de controle
e´ tambe´m chamado de controle de stall passivo.
• Controle de stall ativo: o controle de stall ativo assemelha-
se com o controle ativo da angulac¸a˜o das pa´s da turbina. A
grande diferenc¸a entre os dois tipos de controle da´-se quando a
poteˆncia aproxima-se da poteˆncia nominal. Nessa situac¸a˜o, as pa´s
desse tipo de turbina sa˜o movimentadas em uma direc¸a˜o oposta
a`quela em que turbinas controladas por pitch ativo seguiriam [13].
Dessa maneira, e´ criado um efeito de turbuleˆncia ao redor das pa´s,
evitando, assim, que a poteˆncia ultrapasse a nominal.
2.4.2 Controle de torque eletromagne´tico
Geradores s´ıncronos acoplados a` rede ele´trica, como ja´ citado
anteriormente, na˜o permitem o controle de velocidade. Geradores de
induc¸a˜o permitem essa regulac¸a˜o em uma determinada faixa de veloci-
dades. Neste trabalho sera˜o estudados os geradores s´ıncronos acopla-
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dos via conversores back-to-back a` rede. Atrave´s do conversor e´ poss´ıvel
controlar o torque eletromagne´tico do gerador e, dessa maneira, a sua
velocidade, oferecendo grande flexibilidade na operac¸a˜o. Ale´m disso, o
conversor permite o controle da injec¸a˜o de poteˆncia ativa e reativa na
rede de maneira praticamente independente da velocidade do gerador,
melhorando a seguranc¸a na qualidade do suprimento.
2.4.3 Controle de orientac¸a˜o
Os aerogeradores devem ser capazes de responder a`s mudanc¸as
de direc¸a˜o do vento, caso contra´rio a eficieˆncia na extrac¸a˜o de poteˆncia
e´ diminu´ıda e as cargas mecaˆnicas resultantes da forc¸a do vento podem
causar danos estruturais. Assim como o controle de pitch, o controle
de orientac¸a˜o, tambe´m chamado de controle de yaw, pode ser imple-
mentado de forma ativa ou de forma passiva.
• Controle de yaw ativo: neste controle e´ necessa´rio que exis-
tam medidores de direc¸a˜o de vento (por exemplo, uma biruta) e
um atuador (por exemplo, um motor) para realizar a rotac¸a˜o da
nacele de maneira a orientar a turbina na direc¸a˜o desejada.
• Controle de yaw passivo: alguns aerogeradores apresentam
uma estrutura que permite que a pro´pria forc¸a do vento realize o
alinhamento do rotor na direc¸a˜o correta.
2.4.4 Controle de frequeˆncia, tensa˜o e injec¸a˜o de poteˆncia
Como ja´ mencionado, os aerogeradores do tipo IV, que sa˜o o
foco deste trabalho, oferecem a possibilidade de se controlar a poteˆncia
ativa e reativa injetada na rede, bem como frequeˆncia e tensa˜o. Dessa
maneira, e´ poss´ıvel, por exemplo, programar o aerogerador para que se
comporte baseado em co´digos nacionais de rede com grande facilidade.
2.4.5 Outros controles
Ale´m dos sistemas de controle ja´ citados, existem sistemas que
atuam de maneira a manter o sistema operante, tais como os siste-
mas de refrigerac¸a˜o e lubrificac¸a˜o. O aerogerador tambe´m pode contar
com um sistema de controle que ajuda a reduzir cargas mecaˆnicas nas
estruturas, conforme apresentado em [14].
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2.5 TIPOS DE AEROGERADORES
Ao longo do desenvolvimento da indu´stria de aerogeradores, va´rios
modelos foram projetados e cada um possui diferentes caracter´ısticas
de operac¸a˜o, estruturais e de design. No entanto, e´ poss´ıvel separa´-los
em quatro grandes grupos, denominados na literatura como turbinas
dos tipos 1, 2, 3 e 4.
2.5.1 Turbinas do tipo 1
As turbinas do tipo 1 sa˜o as que apresentam a maior simplici-
dade e foram umas das primeiras a serem constru´ıdas. Sa˜o formadas
por geradores de induc¸a˜o com resisteˆncia fixa do rotor e acoplados
diretamente a` rede ele´trica. Portanto operam praticamente em veloci-
dade fixa e dependente da frequeˆncia do sistema ele´trico. Possuem um
soft-starter, que e´ um dispositivo de eletroˆnica de poteˆncia que atua
reduzindo a corrente de in-rush (corrente de energizac¸a˜o), suavizando
o processo de conexa˜o com a rede e limitando perturbac¸o˜es nessa du-
rante a partida do aerogerador. Podem tambe´m contar com um banco
de capacitores para fornecer a poteˆncia reativa necessa´ria para a mag-
netizac¸a˜o do gerador. Sa˜o aerogeradores simples, baratos e robustos,
pore´m possuem baixa eficieˆncia devido ao fato de que na˜o permitem
operac¸a˜o em velocidade varia´vel.
are not considered is their lack of ability for rapid reduction of power. If
such variable active stall controlled wind turbine is running at maximum
speed and encounters a large wind gust, the aerodynamic torque can become
critically large and may result in a run-away situation.
8.3 CONTEMPORARY WIND TURBINE TECHNOLOGIES
This section presents an overview of the contemporary wind turbine technolo-
gies with their configurations, characteristics, advantages, and drawbacks.
Depending on the generator type, power electronics, power and speed control-
lability, the wind turbines can generally be categorized into four categories.
8.3.1 Fixed-Sp ed Wind Turbines (Type 1)
The fixed-speed wind turbine configuration uses a multiple-stage gearbox
and a SCIG to convert the mechanical energy from the wind into electrical
energy. This is the conventional concept applied by many Danish wind tur-
bine manufacturers during the 1980s and 1990s, and therefore it is also
referred as “Danish concept” [4].
As illustrated in Fig. 8.5, in this configuration the generator is directly
connected to the grid via a transformer. Besides the generator, the electrical
system of fixed-speed wind turbines also contains a soft starter for smoother
grid connection and a capacitor bank for reactive power compensation.
Since SCIG operates in a narrow range around the synchronous speed,
this turbine operates with almost constant speed, regardless of the wind
speed. This concept has been very popular because of its relatively low price
for mass production, its simplicity, and its robustness. However, as the fixed-
speed wind turbine concept implies that the wind speed fluctuations are
converted into mechanical fluctuations and consequently into electrical
power fluctuations, this type of wind turbine experiences high mechanical
and fatigue stress. Furthermore it has a limited power quality control, no
control of its reactive power consumption, and no speed control to optimize
its aerodynamic efficiency.
Soft starter
Capacitor bank
SCIG
Gearbox
Grid
FIGURE 8.5 Fixed-speed wind turbine—Type 1.
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Figura 2.8: Turbina eo´lica do tipo 1. Fonte: [15]
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2.5.2 Turbinas do tipo 2
Os aerogeradores do tipo 2 sa˜o constitu´ıdos por geradores de
induc¸a˜o conectados diretamente a` rede, assim como os do tipo 1. No
entanto, a resisteˆncia do rotor do gerador das turbinas do tipo 2 e´
conectada em se´rie com uma resisteˆncia adicional que pode ser con-
trolada. Dessa forma, o aerogerador pode ser operado em uma faixa
de velocidades mais ampla que a dos aerogeradores do tipo 1 e, por
esse motivo, sa˜o mais eficientes. Tipicamente a faixa de velocidade
de operac¸a˜o e´ varia´vel em cerca de 10%. Tambe´m sa˜o aerogeradores
de simples construc¸a˜o e robustos, mas ainda possuem uma limitac¸a˜o
na faixa de velocidades. Ale´m disso, a resisteˆncia adicional do rotor
implica perdas por efeito Joule.
A pole-changeable SCIG configuration corresponding to two rotation
speeds has been used in some commercial wind turbines to increase the
power production of these turbines, namely a generator winding set with typ-
ically 8 poles for low wind speeds and another one with 46 poles for
medium and high wind speeds (typically 46 poles) [15,17].
8.3.2 Limited Variable-Speed Wind Turbines (Type 2)
This configuration corresponds to the limited variable-speed controlled wind
turbine, known as OptiSlip or FlexiSlip. This type of wind turbine was promoted
by the Danish manufacturer VESTAS since the mid-1990s up to 2006, and it
has subsequently been used by the Indian manufacture SUZLON [4].
As illustrated in Fig. 8.6, in this configuration the stator of a WRIG is
directly connected to the grid, whereas the rotor winding is connected in
series with a variable additional rotor resistance, which is controlled optically
and is changed dynamically by power electronics. By changing the rotor
resistance size, the speed of the turbine can be modified and thus a variable-
speed operation can be achieved by controlling the energy extracted from the
WRIG rotor. The size of this resistance defines thus the range of the variable
speed (typically from 0% to 10%). However, some energy extracted from the
controllable resistance is du ped as heat loss. This concept still needs a soft
starter to reduce the inrush current and a reactive power compensator to pro-
vide the reactive power for the magnetization of the generator. The control
system includes the control of the variable resistance and the pitch control of
the blades.
The advantages are a simple circuit topology without slip rings and an
improved operating speed range compared to that found in Type 1. To a cer-
tain extent, this concept can reduce the mechanical loads and power fluctua-
tions caused by gusts. Some of the disadvantages are: limited speed range,
as it is dependent on the size of the additional resistance; some power is
Soft starter
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FIGURE 8.6 Limited variable-speed wind turbine—Type 2.
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Figura 2.9: Turbina eo´lica do tipo 2. Fonte: [15]
2.5.3 Turbinas do tipo 3
As turbinas do tipo 3 utilizam um gerador de induc¸a˜o dupla-
mente excitado (DFIG, do ingleˆs Doubly-Fed Induction Generator), ou
seja, tanto o estator quanto o rotor sa˜o conectados a` rede ele´trica.
O estator e´ conectado diretamente, enquanto que o rotor e´ conectado
atrave´s de um conversor back-to-back e ane´is deslizantes. Atrave´s do
controle da poteˆncia atrave´s do conversor back-to-back e´ poss´ıvel con-
trolar a frequeˆncia ele´trica do rotor, e portanto, esse tipo de aerogera-
dor permite uma operac¸a˜o em velocidades varia´veis. A poteˆncia que
flui atrave´s do conversor de poteˆncia e´ tipicamente 30% do valor da
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poteˆncia nominal do gerador. Aerogeradores do tipo 3 teˆm a vanta-
gem de possibilitar o controle da poteˆncia injetada e serem muito mais
eficientes que as turbinas do tipo 1 e 2. Ale´m disso, o conversor de
poteˆncia realiza a compensac¸a˜o reativa e a suavizac¸a˜o da conexa˜o com
a rede, logo na˜o e´ necessa´rio a instalac¸a˜o de bancos de capacitores e
soft-starters. As desvantagens de sua utilizac¸a˜o sa˜o o prec¸o mais ele-
vado, tanto de produc¸a˜o quanto de manutenc¸a˜o. No entanto, esta˜o
entre as turbinas modernas mais utilizadas atualmente.
dissipated in the variable resistance as losses; and poor control of active and
reactive power.
In summary, this concept partially solves the need for variable-speed
operation to increase the aerodynamic efficiency. It is thus the first step
toward the variable-speed wind turbine concept, which is the main dominat-
ing concept found in the market today.
8.3.3 Variable-Speed Wind Turbines With Partial-Scale
Power Converter (Type 3)
Type 3 configuration denotes the variable-speed wind turbine concept with a
DFID. It uses a partial-scale back-to-back power converter connected to the
rotor of the generator, typically through slip rings. This concept supports a wide
speed range operation, depending on the size of the power converter [1920].
As illustrated in Fig. 8.7, the stator is directly connected to the grid, while
the rotor is connected through a partial-scale power converter (rated at
approximately 30% of nominal generator power). The power rating of this
partial-scale converter defines the speed range (typically 630% around syn-
chronous speed). This converter decouples mechanical and electrical frequen-
cies making variable-speed operation possible as it can vary the electrical
rotor frequency. Moreover, this converter performs reactive power compensa-
tion and a smooth grid interconnection and therefore this configuration needs
neither a soft starter nor a reactive power compensator. A slip ring is used to
transfer the rotor power by means of a partial-scale converter. The power con-
verter controls the rotor frequency, i.e., the rotor speed, enabling thus the
variable-speed operation of the wind turbine [24,25]. Beside this, it also con-
trols the active and reactive power of the generator. The control system
includes the electrical control of the converter and the pitch controller of the
blades to limit the power when the turbine is above the rated power.
This concept is naturally more expensive when compared with Type 1
and Type 2 solutions, however, it is still an attractive and popular option.
The power converter enables the wind turbine to act as an actively
Gearbox
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FIGURE 8.7 Variable-speed wind turbine with partial-scale power converter—Type 3.
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Figura 2.10: Turbina eo´lica do tipo 3. Fonte: [15]
2.5.4 Turbinas do tipo 4
Esses aerogeradores sa˜o conectados a` rede completamente atrave´s
de um conversor back-to-back. Esse desacoplamento permite operac¸a˜o
em qualquer faixa de velocidades opera´veis, o que torna esse tipo de
aerogerador extremamente eficiente. Ale´m disso, permite o controle
independente da injec¸a˜o de poteˆncia ativa e reativa e na˜o requerem
compensac¸a˜o reativa, soft-starters e nem ane´is deslizantes. Diferentes
tipos de geradores podem ser usados, tais como geradores s´ıncronos
(com excitac¸a˜o independente ou com ı´ma˜s permanentes) e geradores
de induc¸a˜o gaiola de esquilo. Geradores com um grande nu´mero de po-
los podem ser utilizados, de maneira que caixas de engrenagens sejam
evitadas. No entanto, o conversor de poteˆncia e´ mais caro e apresenta
mais perdas em relac¸a˜o ao dos aerogeradores do tipo 3, visto que neste
caso toda a poteˆncia gerada deve ser convertida. No entanto, essa es-
trutura pode se apresentar dominante ao longo do desenvolvimento da
indu´stria eo´lica [15]. Por esse motivo, este trabalho sera´ focado nos ae-
rogeradores do tipo 4. O conversor de poteˆncia back-to-back e´ explicado
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em detalhes no Cap´ıtulo 4.
controllable unit in the power system. Compared with Type 2, the rotor
energy, instead of being dissipated, can be fed into the grid by the power
electronic converter. It has a wider range of dynamic speed control compared
to Type 2, depending on the size of the power converter. In addition to the
fact that the converter is smaller, the losses are also lower. Its main draw-
backs are the additional protection of the power converter in the case of grid
faults and the use of slip rings, which requires a regular maintenance, and
can result in machine failure and electrical loss [24,25].
8.3.4 Variable-Speed Wind Turbines With Full-Scale Power
Converter (Type 4)
Type 4 corresponds to the variable-speed concept with full-scale power
converter. The generator is connected to the grid through a full-scale power
converter as illustrated in Fig. 8.8. The full-scale converter allows for the
control of the generator in a speed range of up to 100%. Besides this it sup-
ports a smooth grid connection and reactive power compensation over the
entire speed range. Similarly to Type 3, the control system of this concept
includes the electrical control to control active and reactive power, as well as
the pitch control to limit the rotor speed.
As depicted in Fig. 8.8, this concept can be implemented for different
types of generator, namely the generator can be excited electrically (i.e.,
WRSG or WRIG) or by a permanent magnet (PMSG).
Some full variable-speed wind turbines systems have no gearbox—as
depicted by the dotted gearbox in Fig. 8.8. In these cases, a direct-driven
multipole generator is used [26]. The difference between wind turbines with
and without gearbox is the generator rotor speed. The direct-driven multipole
generator rotates at a low speed, because the generator rotor is directly con-
nected to the hub of the aerodynamic rotor. The lower speed makes it neces-
sary to produce a higher torque and therefore a large generator with large
number of poles is needed. The wind turbine companies Enercon, Made, and
Lagerwey supply this technology [27].
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FIGURE 8.8 Variable-speed wind turbine with full-scale power converter—Type 4.
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Figura 2.11: Turbina eo´lica do tipo 4. Fonte: [15]
2.6 RESUMO DO CAPI´TULO
Neste cap´ıtulo foram apresentados diversos conceitos que envol-
vem a a´rea de energia eo´lica. Sera´ especialmente importante o equaci-
onamento obtido na Sec¸a˜o 2.1.2, visto que este fornecera´ a base para
a modelagem da turbina eo´lica utilizada nas simulac¸o˜es do Cap´ıtulo
7. Alguns dos componentes apresentados neste cap´ıtulo sera˜o apresen-
tados com mais detalhes em cap´ıtulos que seguem (ver Cap´ıtulos 3 e
4). Mais informac¸o˜es sobre a energia eo´lica podem ser encontradas nas
refereˆncias [12] e [15].
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3 MODELAGEM DO GERADOR SI´NCRONO
Nesse cap´ıtulo e´ introduzida a modelagem do gerador s´ıncrono,
que e´ utilizada como base para o projeto do controlador de torque ele-
tromagne´tico da ma´quina. A modelagem e ana´lise da ma´quina s´ıncrona
apresentada neste trabalho e´ a mesma encontrada na refereˆncia [16].
3.1 MODELO DO GERADOR
O gerador s´ıncrono e´ uma ma´quina ele´trica constitu´ıda essen-
cialmente pelo estator (estrutura fixa), que conte´m treˆs enrolamen-
tos espac¸ados em 120 graus denominados por enrolamentos de arma-
dura; e pelo rotor (estrutura rotato´ria), no qual encontram-se os enro-
lamentos de campo e de amortecimento. Os enrolamentos de campo
sa˜o alimentados por corrente cont´ınua e, por estarem fixos ao rotor,
giram com uma velocidade angular ωs, denominada por velocidade
s´ıncrona. O movimento rotacional dos enrolamentos de campo criam
uma onda de forc¸a magnetomotriz senoidal ao longo da estrutura esta-
tor, o que induz, pela lei de Faraday, tenso˜es e correntes nos enrolamen-
tos de armadura. Os enrolamentos de amortecimento sa˜o enrolamentos
curto-circuitados alocados no rotor que agem de maneira a compensar,
atrave´s da lei de Lenz, poss´ıveis oscilac¸o˜es no sistema que podem ser
causadas por desequil´ıbrios de gerac¸a˜o/carga. A Figura 3.1 mostra o
circuito utilizado para a ana´lise do gerador s´ıncrono.
Nessa figura, tem-se:
ea, eb, ec : tenso˜es nos enrolamentos da armadura
ia, ib, ic : correntes nos enrolamentos da armadura
ψa, ψb, ψc : fluxo magne´tico nos enrolamentos da armadura
ikd : correntes nos enrolamentos de amort. de eixo direto
ikq : correntes nos enrolamentos de amort. de eixo em quadratura
efd : tensa˜o no enrolamento de campo
ifd : corrente no enrolamento de campo
ωr : velocidade angular do rotor
θ : posic¸a˜o angular do rotor em relac¸a˜o ao eixo magne´tico da fase a
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Figura 3.1: Circuito modelo para a ma´quina s´ıncrona. Fonte: do autor,
adaptado de [16].
Na ana´lise das ma´quinas s´ıncronas, e´ preferencialmente utilizada a
grandeza de graus ele´tricos em vez da unidade de graus mecaˆnicos.
Em ma´quinas com mais de 2 polos, um per´ıodo de rotac¸a˜o mecaˆnica
equivale a` mais de um per´ıodo ele´trico. Por exemplo, em ma´quinas
de 4 polos, uma rotac¸a˜o mecaˆnica equivale a 2 per´ıodos nas grande-
zas ele´tricas, como tensa˜o e corrente geradas. Em geral, uma rotac¸a˜o
mecaˆnica de uma ma´quina de pf polos equivale a
pf
2 per´ıodos ele´tricos.
Portanto, para facilitar a ana´lise da ma´quina, e´ definida uma grandeza
angular dada por θe =
pf
2 θm, cuja unidade chama-se radianos ele´tricos.
Sa˜o definidos dois eixos para fins de ana´lise: eixos direto e em
quadratura. O eixo direto coincide com o eixo magne´tico do rotor e o
eixo em quadratura esta´ avanc¸ado em 90o em relac¸a˜o ao eixo direto.
O circuito da esquerda da Figura 3.1 refere-se ao rotor, que conte´m o
enrolamento de campo e os enrolamentos de amortecimento. Considera-
se, para fins de ana´lise, que os enrolamentos de amortecimento esta˜o
alocados nos eixos direto e quadratura da ma´quina, conforme indicados
por ikd e ikq. Ja´ o esquema´tico da direita e´ um circuito Y dos treˆs
enrolamentos do estator. As equac¸o˜es para o circuito do estator sa˜o,
pela lei de Kirchhoff:
ea =
dψa
dt
−Raia (3.1)
eb =
dψb
dt
−Rbib (3.2)
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ec =
dψc
dt
−Rcic (3.3)
onde Ra, Rb e Rc sa˜o as resisteˆncias dos enrolamentos do estator.
As equac¸o˜es para o ca´lculo dos fluxos nos enrolamentos do estator
sa˜o dependentes das indutaˆncias pro´prias desses enrolamentos, das in-
dutaˆncias mu´tuas entre esses enrolamentos e das indutaˆncias mu´tuas
entre esses enrolamentos e os enrolamentos do rotor. Como a posic¸a˜o
relativa entre os enrolamentos do rotor e da armadura variam com a
rotac¸a˜o da ma´quina, essas indutaˆncias sa˜o varia´veis periodicamente no
tempo. A deduc¸a˜o e o equacionamento dos fluxos podem ser encontra-
das em [16].
As equac¸o˜es para o rotor sa˜o apresentadas abaixo:
efd =
dψfd
dt
−Rfdifd (3.4)
0 =
dψkd
dt
−Rkdikd (3.5)
0 =
dψkq
dt
−Rkqikq (3.6)
As equac¸o˜es para os fluxos nos enrolamentos do rotor tambe´m variam
periodicamente no tempo devido a` variac¸a˜o da posic¸a˜o relativa entre o
rotor e o estator. Essas equac¸o˜es tambe´m podem ser encontradas em
[16].
3.1.1 Transformac¸a˜o dq0
Conforme comentado anteriormente, as equac¸o˜es para o fluxo
magne´tico nos enrolamentos sa˜o varia´veis no tempo, o que aumenta
a dificuldade na ana´lise de ma´quinas s´ıncronas. Esse fato motiva a
utilizac¸a˜o de uma transformac¸a˜o de varia´veis de maneira a eliminar a
dependeˆncia do tempo. A transformac¸a˜o dq0 e´ uma func¸a˜o que mapeia,
em regime permanente, sinais senoidais trifa´sicos em vetores de sinais
constantes, logo e´ extremamente u´til na ana´lise e projeto de sistemas
que envolvam sinais senoidais trifa´sicos. A transformac¸a˜o dq0 e´ definida
pela seguinte matriz:
Tθ =
2
3
 cos(θ) cos(θ − 2pi3 ) cos(θ + 2pi3 )− sin(θ) − sin(θ − 2pi3 ) − sin(θ + 2pi3 )
1
2
1
2
1
2
 (3.7)
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e sua inversa e´ definida pela seguinte matriz:
T−1θ =
 cos(θ) − sin(θ) 1cos(θ − 2pi3 ) − sin(θ − 2pi3 ) 1
cos(θ + 2pi3 ) − sin(θ + 2pi3 ) 1
 (3.8)
O aˆngulo θ e´ um aˆngulo de refereˆncia e e´ escolhido convenientemente.
Seja um sinal senoidal trifa´sico definido nas coordenadas abc denotado
por xabc =
[
xa xb xc
]T
. A transformac¸a˜o dq0 e´ realizada atrave´s
da seguinte equac¸a˜o:
xdq0 = Tθxabc (3.9)
Considerando operac¸a˜o balanceada, as correntes no estator sa˜o dadas
por:
ia = Im sin (ωst+ φ) (3.10)
ib = Im sin
(
ωst+ φ− 2pi
3
)
(3.11)
ic = Im sin
(
ωst+ φ+
2pi
3
)
(3.12)
Aplicando a transformac¸a˜o dq0 neste conjunto de equac¸o˜es, conside-
rando o aˆngulo de refereˆncia o valor θ definido anteriormente, obte´m-se,
apo´s manipulac¸o˜es apropriadas:
id = Im sin(ωst+ φ− θ) (3.13)
iq = −Im cos(ωst+ φ− θ) (3.14)
i0 = 0 (3.15)
Em regime permanente, ωr = ωs (observando que a unidade de ωr em
questa˜o e´ graus ele´tricos por segundo). Logo:
id = Im sin(φ) (3.16)
iq = −Im cos(φ) (3.17)
i0 = 0 (3.18)
Ou seja, na refereˆncia dq0, ou tambe´m chamada refereˆncia s´ıncrona, as
correntes no estator sa˜o constantes. Aplicando a transformac¸a˜o dq0 no
sinal definido pelas equac¸o˜es (3.1)-(3.3), obte´m-se:
ed =
dψd
dt
− ψq dθ
dt
−Raid (3.19)
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eq =
dψq
dt
+ ψd
dθ
dt
−Raiq (3.20)
e0 =
dψ0
dt
−Rai0 (3.21)
A transformac¸a˜o dq0 aplicada a`s equac¸o˜es de fluxos sa˜o apresentadas
abaixo.
ψd = −Ldid + Lafdifd + Lakdikd (3.22)
ψq = −Lqiq + Lakqikq (3.23)
ψ0 = −L0i0 (3.24)
onde:
Lafd e´ o pico da indutaˆncia mu´tua entre enrolamentos do estator e os
enrolamentos de campo;
Lakd e´ o pico da indutaˆncia mu´tua entre enrolamentos do estator e os
enrolamentos de amortecimento de eixo direto;
Lakq e´ o pico da indutaˆncia mu´tua entre enrolamentos do estator e os
enrolamentos de amortecimento de eixo em quadratura
Ld e Lq sa˜o definidas como as indutaˆncias de eixo direto e em qua-
dratura do estator. Esta˜o relacionadas com as indutaˆncias mu´tuas e
pro´prias dos enrolamentos de armadura.
3.1.2 Poteˆncia e torque
A poteˆncia de sa´ıda do gerador e´ dada por:
Pe = eaia + ebib + ecic (3.25)
Na forma matricial:
Pe =
[
ea eb ec
] iaib
ic
 (3.26)
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Reescrevendo a equac¸a˜o acima em termos da transformac¸a˜o dq0:
Pe =
T−1θ
edeq
e0
T T−1θ
idiq
i0
 (3.27)
=
[
ed eq e0
] (
T−1θ
)T
T−1θ
idiq
i0
 (3.28)
Verifica-se que (
T−1θ
)T
T−1θ =
3
2
1 0 00 1 0
0 0 2
 (3.29)
de modo que
Pe =
3
2
[
ed eq e0
] 1 0 00 1 0
0 0 2
idiq
i0
 (3.30)
=
3
2
(edid + eqiq + 2e0i0) (3.31)
Substituindo as equac¸o˜es (3.19)-(3.21) na expressa˜o acima, obte´m-se,
apo´s rearranjo apropriado de termos:
Pe =
3
2

(
id
dψd
dt
+ iq
dψq
dt
+ 2i0
dψ0
dt
)
︸ ︷︷ ︸
taxa de variac¸a˜o da
energia cine´tica
da armadura
+ (ψdiq − ψqid)ωr︸ ︷︷ ︸
poteˆncia transferida
pelo entreferro
− (i2d + i2q + 2i20)Ra︸ ︷︷ ︸
perdas oˆhmicas
na armadura

(3.32)
Nota-se que na expressa˜o mostrada existe um termo associado a`s ta-
xas de variac¸a˜o do fluxo magne´tico, ou seja, da energia magne´tica dos
enrolamentos de armadura; um termo associado a`s perdas por efeito
Joule na armadura e um termo restante corresponde a` poteˆncia que e´
transferida pelo entreferro da ma´quina. A parcela de poteˆncia que e´
transferida pelo entreferro e´ responsa´vel pela gerac¸a˜o do torque eletro-
magne´tico, cujo valor e´ obtido dividindo a poteˆncia do entreferro pela
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velocidade mecaˆnica do rotor, conforme segue:
Te =
(ψdiq − ψqid)ωr
ωr
= ψdiq − ψqid (3.33)
Da expressa˜o acima, conclui-se que e´ poss´ıvel controlar o torque eletro-
magne´tico da ma´quina se for poss´ıvel controlar individualmente as com-
ponentes da corrente do estator. Atrave´s do aumento/diminuic¸a˜o do
torque eletromagne´tico da ma´quina e´ poss´ıvel diminuir/aumentar a ve-
locidade da ma´quina, conforme sera´ mostrado posteriormente (equac¸a˜o
5.1). Em vista disso, utiliza-se o controle de torque para, por exemplo,
a implementac¸a˜o de me´todos de extrac¸a˜o de ma´xima poteˆncia, discu-
tidos na Sec¸a˜o 2.2. Ale´m disso, os controles de emulac¸a˜o de ine´rcia,
apresentados no Cap´ıtulo 6, tambe´m utilizam do controle de torque da
ma´quina. No Cap´ıtulo 4 sa˜o apresentadas as ideias que formam a base
do controle de corrente/torque pelos conversores de poteˆncia.
3.2 RESUMO DO CAPI´TULO
Esse cap´ıtulo apresentou os equacionamentos ba´sicos necessa´rios
para o entendimento, ana´lise e projeto dos controles de velocidade/-
torque do aerogerador. Foi tambe´m introduzida a importante trans-
formac¸a˜o dq0, que e´ muito utilizada para facilitar a ana´lise de ma´quinas
ele´tricas e o projeto de controladores para sistemas de sinais senoi-
dais. Detalhes sobre o funcionamento e a modelagem de ma´quinas
s´ıncronas que fogem do escopo deste trabalho podem ser encontrados
na refereˆncia [16].
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4 CONVERSOR DE POTEˆNCIA
Topologias de conversa˜o ativa mostram-se cada vez mais pre-
sentes em sistemas de poteˆncia. A eletroˆnica de poteˆncia, atualmente,
encontra-se presente em diversos setores da a´rea de Sistemas de Poteˆncia,
tais como gerac¸a˜o, transmissa˜o e distribuic¸a˜o de energia e qualidade
energe´tica [17]. Conforme apresentado na Sec¸a˜o 2.5.4, as turbinas
eo´licas do tipo IV envolvem uma conversa˜o back-to-back da poteˆncia
produzida pelo gerador e, portanto, caracterizam-se pelo desacopla-
mento inercial entre o gerador e a rede. Neste cap´ıtulo sera´ apresentado
um me´todo de conversa˜o ativa por chaves de eletroˆnica de poteˆncia,
bem como as func¸o˜es desempenhadas pelos conversores de poteˆncia
em aerogeradores. Esse cap´ıtulo fornece, portanto, uma base para o
entendimento de como as turbinas eo´licas modernas de grande porte
sa˜o conectadas a` rede de transmissa˜o e como o desacoplamento entre
gerador e rede ocorre.
4.1 ESTRUTURA DO CONVERSOR BACK-TO-BACK
A Figura 4.1 mostra o esquema´tico da estrutura utilizada para
a conversa˜o de poteˆncia do gerador para a rede em aerogeradores do
tipo 4.
Rede
ele´trica
Conversor
Filtro LCL
Gerador
1
Figura 4.1: Diagrama do sistema de conversa˜o de poteˆncia. Fonte: do
autor.
O conversor do lado do gerador (retificador) e´ responsa´vel, primordial-
mente, pela retificac¸a˜o da tensa˜o obtida nos terminais do gerador e o
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controle do torque ele´trico e do fluxo magne´tico no gerador. Ja´ o con-
versor do lado da rede (inversor) tem como func¸o˜es principais a trans-
formac¸a˜o da tensa˜o cont´ınua do barramento CC em tensa˜o alternada e
sincronizada com a rede ele´trica e o controle da tensa˜o no barramento
CC e da poteˆncia reativa injetada no sistema. Entre os dois conversores
sa˜o conectados capacitores que constituem o barramento CC. Um filtro
e´ utilizado na sa´ıda do inversor de tensa˜o para atenuar as componentes
de alta frequeˆncia geradas pelo efeito de chaveamento do inversor. Esse
filtro e´ geralmente do tipo LC ou LCL. Filtros LCL oferecem uma me-
lhor atenuac¸a˜o em altas frequeˆncias que os filtros LC, pore´m requerem
um projeto mais preciso, visto que esse tipo de filtro apresenta uma
caracter´ıstica de ressonaˆncia que pode causar comportamentos de ins-
tabilidade no sistema e, logo, estrate´gias de amortecimento precisam
ser configuradas [29].
A seguir sera´ apresentado o princ´ıpio de funcionamento do inver-
sor de tensa˜o trifa´sico. Como o retificador ativo utilizado no conversor
back-to-back opera como um inversor de tensa˜o, o que sera´ apresentado
na pro´xima sec¸a˜o tambe´m se aplica ao conversor do lado do gerador.
4.2 FUNCIONAMENTO DO INVERSOR DE TENSA˜O
Para o controle do chaveamento dos transistores e´ comumente
utilizada a modulac¸a˜o PWM senoidal. Esse tipo de modulac¸a˜o e´ muito
utilizada na indu´stria pela simplicidade de implementac¸a˜o e robustez do
controle [18]. O bloco “Conversor” da Figura 4.1 mostra o esquema´tico
dos brac¸os de transistores utilizados na conversa˜o. Os dispositivos cha-
veados geralmente sa˜o transistores do tipo IGBT (apresentados na fi-
gura) ou Mosfet. Atrave´s da modulac¸a˜o PWM senoidal trifa´sica sa˜o
obtidos 6 sinais digitais que controlam o chaveamento dos transistores.
Nessa te´cnica, um sinal trifa´sico balanceado, chamado de sinal de re-
fereˆncia, e´ comparado a um sinal triangular de alta frequeˆncia (na faixa
dos kHz), chamado de portadora. Quando um sinal senoidal for maior
que a portadora, e´ enviado o comando de conduc¸a˜o para determinado
transistor. A Figura 4.2 mostra alguns gra´ficos obtidos na inversa˜o
trifa´sica baseada em uma te´cnica de modulac¸a˜o PWM senoidal. Na fi-
gura e´ poss´ıvel observar as formas de onda da portadora triangular e da
refereˆncia senoidal de uma fase. Tambe´m e´ poss´ıvel observar a tensa˜o
de fase em uma das fases de sa´ıda do inversor. Como pode ser visto,
quando a refereˆncia senoidal e´ maior que a portadora, o chaveamento
do brac¸o de transistores daquela fase e´ tal que tem-se um valor posi-
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Figura 4.2: Formas de onda do sinal da portadora, do sinal de refereˆncia
e das tenso˜es de linha e de fase de sa´ıda do inversor em uma poss´ıvel
modulac¸a˜o PWM. Fonte: do autor.
tivo na tensa˜o de fase. Quando a portadora e´ maior que a refereˆncia,
chaveiam-se os transistores do brac¸o daquela fase para que se tenha uma
tensa˜o de fase negativa, como pode ser visto. Considerando um sistema
trifa´sico balanceado, as demais tenso˜es de fase diferem-se em relac¸a˜o a`
apresentada por deslocamentos de fase de 120◦, de modo que a tensa˜o
de linha na sa´ıda do inversor e´ a apresentada na Figura 4.2. Nota-se
que a forma de onda obtida na inversa˜o conte´m uma grande quantidade
harmoˆnica. Por esse motivo, e´ necessa´rio que na sa´ıda o inversor sejam
conectados filtros passa baixa, conforme mencionado anteriormente.
A raza˜o entre as amplitudes da refereˆncia e da portadora, m =
Ar
Ap
, e´ chamada de ı´ndice de modulac¸a˜o de amplitude; e a raza˜o entre
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as frequeˆncias dos dois sinais, n = frfp , e´ denominada de ı´ndice de
modulac¸a˜o de frequeˆncia.
E´ poss´ıvel mostrar, conforme apresentado em [19], que a ampli-
tude da componente fundamental da tensa˜o de linha de sa´ıda e´ dada
por:
vˆL = m
√
3
vdc
2
(4.1)
para 0 < m ≤ 1, onde vdc e´ a tensa˜o do barramento CC. Ou seja, e´
poss´ıvel controlar a amplitude da tensa˜o de sa´ıda atrave´s do controle do
ı´ndice de modulac¸a˜o de amplitude. A frequeˆncia da componente funda-
mental da tensa˜o de sa´ıda e´ a frequeˆncia do sinal de refereˆncia e, logo,
tambe´m pode ser controlada. Mais detalhes sobre o funcionamento da
modulac¸a˜o PWM pode ser encontrada em [19].
4.3 CONTROLE DE TORQUE ELETROMAGNE´TICO
Ale´m de realizar a conversa˜o da tensa˜o alternada do gerador para
tensa˜o cont´ınua, o conversor do lado da rede tambe´m atua no controle
do torque e do fluxo no gerador, conforme comentado anteriormente.
Para o controle de torque ele´trico e fluxo magne´tico e´ utilizada uma
te´cnica denominada de controle por campo orientado, explicada nessa
sec¸a˜o.
O controle por campo orientado, tambe´m chamado de controle
vetorial, e´ uma te´cnica muito utilizada no controle de torque e fluxo
em motores ele´tricos. E´ baseada em controlar independentemente as
componentes de eixo direto e quadratura da corrente do estator de
maneira a controlar o torque e o fluxo da ma´quina [20].
No Cap´ıtulo 3 foi apresentada a relac¸a˜o entre o torque eletro-
magne´tico do gerador s´ıncrono (equac¸a˜o 3.33). O equacionamento foi
obtido para geradores alimentados por excitac¸a˜o separada. Boa parte
dos aerogeradores do tipo 4, no entanto, apresentam excitac¸a˜o por ı´ma˜s
permanentes (chamados, no ingleˆs, de PMSG - Permanent Magnet Syn-
chronous Generator). A equac¸a˜o que relaciona o torque ele´trico em um
gerador s´ıncrono de ı´ma˜s permanentes e as componentes de corrente no
estator e´ apresentada a seguir [7].
Te =
3
2
pf
2
[(Ld − Lq)idiq + ψf iq] (4.2)
Nota-se que zerando-se a corrente de eixo direto e´ poss´ıvel controlar o
torque eletromagne´tico completamente atrave´s da corrente de eixo em
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quadratura. Regulando id para zero, obte´m-se:
Te =
3
2
pf
2
ψf iq (4.3)
E´ poss´ıvel, portanto, seguir uma refereˆncia de torque Teref a partir de
uma refereˆncia de corrente iqref dada por:
iqref =
4
3
Teref
pfψf
(4.4)
Um controle de corrente e´ utilizado para o rastreamento da cor-
rente de refereˆncia. Um controlador PI e´ comumente utilizado para tal
func¸a˜o. A sa´ıda do controle de corrente define a tensa˜o de refereˆncia que
sera´ utilizada na modulac¸a˜o PWM do conversor e, portanto, a tensa˜o
nos terminais do gerador. Abaixo esta˜o apresentadas as equac¸o˜es de
tensa˜o no gerador nas coordenadas dq0 para o gerador s´ıncrono de ı´ma˜s
permanentes:
vd = −
(
Rsid + Ld
did
dt
)
− ωrLqiq (4.5)
vq = −
(
Rsiq + Lq
diq
dt
)
+ ωrLdid + ωrψf (4.6)
Nota-se que as componentes de eixo direto e quadratura na˜o sa˜o com-
pletamente desacopladas. Para aumentar a efica´cia do controle in-
dependente das componentes, utiliza-se, portanto, a te´cnica de feed-
forward, conforme sera´ explicado a seguir. Denotando:
v′d = −
(
Rsid + Ld
did
dt
)
(4.7)
v′q = −
(
Rsiq + Lq
diq
dt
)
(4.8)
Tem-se:
vd = v
′
d − ωrLqiq (4.9)
vq = v
′
q + ωrLdid + ωrψf (4.10)
A estrate´gia de feedforward aplicada neste caso consiste em obter
o controle das tenso˜es v′d e v
′
q atrave´s das componentes de corrente e
compensar os termos restantes nas equac¸o˜es 4.9 e 4.10 de forma a obter
as tenso˜es vd e vq a serem utilizadas na modulac¸a˜o PWM. A Figura 4.3
mostra o diagrama de blocos do controle de corrente em questa˜o.
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Figura 4.3: Controle de corrente do retificador. Fonte: do autor.
Para o projeto dos controladores PI, e´ poss´ıvel obter o modelo da planta
a partir das equac¸o˜es desenvolvidas anteriormente.
4.4 CONTROLE DE TENSA˜O DO BARRAMENTO CC
Segue abaixo o esquema´tico do barramento CC dos conversores:
irec
+
−
VCC
iC
iinv
Figura 4.4: Esquema´tico do barramento CC do conversor back-to-back.
Fonte: do autor.
Desconsiderando as perdas no retificador, a poteˆncia gerada e´ dada por:
Pger = irecVCC (4.11)
Desconsiderando as perdas no inversor, a poteˆncia injetada na rede e´
dada por:
Pinj = iinvVCC (4.12)
O balanc¸o de poteˆncia no capacitor, dado pela diferenc¸a entre a
poteˆncia gerada e a poteˆncia injetada na rede (desprezando as perdas
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nos conversores), e´ refletido na tensa˜o do capacitor, conforme mostrado
a seguir. A energia armazenada no capacitor e´ dada por:
EC =
CV 2DC
2
(4.13)
Mas tambe´m pode ser expressa pela diferenc¸a entre a energia gerada
Eger e a energia injetada na rede Einj . Logo:
EC =
∫
(Pger − Pinj)dt (4.14)
Igualando as expresso˜es e isolando a tensa˜o VDC , tem-se:
VDC =
√
2
C
∫
(Pger − Pinj)dt (4.15)
Uma das func¸o˜es do conversor do lado da rede e´ controlar a
tensa˜o do barramento CC para que permanec¸a em um n´ıvel especifi-
cado. Nota-se, pela expressa˜o (4.15), que, dessa forma, garante-se que
a poteˆncia gerada e´ igual a` poteˆncia injetada na rede. O controle de
tensa˜o do barramento CC pode ser realizado atrave´s do controle de
corrente injetada na rede, conforme apresentado adiante.
Sejam va, vb e vc as tenso˜es da rede e ia, ib e ic as corren-
tes de sa´ıda do inversor (desprezando os efeitos de chaveamento). As
expresso˜es que definem as poteˆncias ativa e reativa injetadas em coor-
denadas dq0 sa˜o obtidas conforme o apresentado na Sec¸a˜o 3.1.2 e esta˜o
apresentadas a seguir.
P =
3
2
(vdid + vqiq) (4.16)
Q =
3
2
(−vdiq + vqid) (4.17)
Para o ca´lculo destas componentes dq0, utiliza-se como refereˆncia an-
gular o aˆngulo de fase da rede ele´trica, de modo a obter sincronismo
com a mesma. Para obter essa refereˆncia, e´ geralmente utilizado o PLL
(do ingleˆs Phase Locked Loop). Uma topologia de PLL convencional
e´ implementada na refereˆncia dq0, conforme mostrado na Figura 4.5.
Definindo vrefq = 0, obte´m-se, em regime permanente, o aˆngulo de fase
θ das tenso˜es de entrada do PLL. Submetendo as tenso˜es no ponto de
conexa˜o da sa´ıda do inversor ao PLL, tem-se o sincronismo necessa´rio
para o controle dos conversores. Esse PLL fornece bons resultados em
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condic¸o˜es ideais de rede, pore´m, em situac¸a˜o desbalanceada da rede,
requer melhorias [21]. Observa-se na Figura 4.5 que, por ac¸a˜o do con-
Figura 4.5: Estrutura de um PLL trifa´sico convencional implementado
em coordenadas dq0. Fonte: do autor.
trolador PI, a componente vq e´ anulada em regime permanente, de
forma que as expresso˜es de poteˆncia injetadas na rede transformam-se
em:
P =
3
2
vdid (4.18)
Q = −3
2
vdiq (4.19)
Ou seja, e´ poss´ıvel controlar a injec¸a˜o de poteˆncia ativa e reativa
na rede atrave´s do controle das componentes de corrente. Conforme
mostrado anteriormente, a poteˆncia ativa entregue esta´ relacionada ao
controle de tensa˜o do barramento CC. Logo, a refereˆncia de corrente de
eixo direto e´ gerada a partir deste controle. Um controlador PI e´ uti-
lizado para regular a tensa˜o do barramento CC e a sa´ıda desse contro-
lador define a refereˆncia de corrente de eixo direto. Outro controlador
PI e´ utilizado, enta˜o, para regular a corrente. Teˆm-se, portanto, dois
loops de controle: um loop externo, definido pelo controle de tensa˜o; e
um loop interno, definido pelo controle de corrente. Naturalmente, o
controle interno deve ser mais ra´pido que o controle externo para uma
resposta adequada. O controle de corrente de eixo em quadratura pode
ser realizado de forma semelhante: atrave´s de um controlador PI e´ re-
gulada a poteˆncia reativa e a sa´ıda do controlador define a refereˆncia
de corrente de eixo em quadratura. A sa´ıda dos controladores PI que
regulam a corrente definem as refereˆncias de tensa˜o para a modulac¸a˜o
PWM do inversor, assim como foi realizado no controle das correntes
do estator do gerador. Tambe´m e´ realizada a estrate´gia de feedforward
para melhorar o desempenho do controle, visto que as equac¸o˜es que
relacionam as equac¸o˜es do circuito do lado da rede apresentam acopla-
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mento entre componentes de eixo direto e quadratura. A seguir esse
fato e´ mostrado. No equacionamento que se segue, considera-se que:
o capacitor do filtro e´ desprez´ıvel em baixas frequeˆncias; os efeitos de
chaveamento sa˜o desprez´ıveis (e´ utilizado o modelo me´dio do inversor).
Com isso, o circuito do lado da rede resume-se no mostrado na Figura
4.6 [22].
ea
Lf Rf ia va Lg Rg
ec
Lf Rf ic vc
Lg Rg
eb
Lf Rf ib vb Lg Rg
Inversor
(modelo me´dio)
Filtro Impedaˆncia
da rede
Tensa˜o
da rede
1
Figura 4.6: Modelo simplificado do lado da rede para projeto do con-
trolador de corrente do inversor. Fonte: do autor, baseado em [22]
Da Figura 4.6, podemos escrever:
ea = ia(Rf + Lf
d
dt
) + va (4.20)
eb = ib(Rf + Lf
d
dt
) + vb (4.21)
ec = ic(Rf + Lf
d
dt
) + vc (4.22)
Aplica-se a transfomac¸a˜o dq0 ao conjunto de equac¸o˜es (4.20)-(4.22)
considerando-se como refereˆncia angular a fase do ponto de medic¸a˜o e
operac¸a˜o balanceada. Como resultado, tem-se:
ed = Rf id + Lf
did
dt
− ωLf iq + vd (4.23)
eq = Rf iq + Lf
diq
dt
+ ωLf id + vq (4.24)
em que ω e´ a frequeˆncia angular do ponto de medic¸a˜o. Percebe-se
que, realmente, as equac¸o˜es de eixo direto e quadratura sa˜o acoplados.
Denotando:
e′d = Rf id + Lf
did
dt
(4.25)
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Figura 4.7: Controle de corrente pelo inversor de poteˆncia. Fonte: do
autor.
e
e′q = Rf iq + Lf
diq
dt
(4.26)
Tem-se:
ed = e
′
d − ωLf iq + vd (4.27)
eq = e
′
q + ωLf id + vq (4.28)
As sa´ıdas dos controladores PI sa˜o dadas por e′d e e
′
q. Os termos restan-
tes nas equac¸o˜es (4.27) e (4.28) sa˜o compensados por feedforward, assim
como foi feito no controle do lado do gerador. Atrave´s das equac¸o˜es
obtidas e das informac¸o˜es citadas anteriormente, obte´m-se o diagrama
de controle de corrente mostrado na Figura 4.7. Essa estrutura e´ vasta-
mente utilizada no controle de inversores trifa´sicos conectados a` rede.
O projeto dos controladores PI, assim como no projeto do controlador
de corrente do retificador, pode ser realizado com a obtenc¸a˜o do modelo
da planta atrave´s do equacionamento apresentado. Detalhes do projeto
dos controladores podem ser encontrados em [22].
4.5 RESUMO DO CAPI´TULO
Este cap´ıtulo apresentou as ideias ba´sicas que envolvem o con-
trole de conversores de poteˆncia em aerogeradores do tipo 4. O controle
desse equipamento, no entanto, envolve diversas outras func¸o˜es, como o
soft-start ou o soft-shutdown da ma´quina, a limitac¸a˜o de corrente, esti-
madores da posic¸a˜o do rotor (que pode ser necessa´rio caso na˜o existam
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encoders instalados no gerador), atendimento a procedimentos de rede
- tais como os requisitos de suportabilidade a subtenso˜es/sobretenso˜es
decorrentes de faltas na rede ele´trica [23] -, pre´-carga do barramento
CC, entre outras. Como sera´ visto, a implementac¸a˜o de ine´rcia sinte´tica
utiliza o controle de torque da ma´quina, portanto, o entendimento do
funcionamento do conversor de poteˆncia torna-se necessa´rio.
Pontua-se que o projeto dos controladores mencionados neste
cap´ıtulo na˜o sera´ implementado. Para fins de simulac¸a˜o, sera´ conside-
rado que a func¸a˜o de transfereˆncia entre a poteˆncia eletromagne´tica de
refereˆncia no lado do gerador e a poteˆncia injetada na rede e´ um atraso
de primeira ordem. Esse atraso esta´ relacionado aos controles de cor-
rente (do retificador e do inversor) e do chaveamento dos transistores.
Os principais pontos abordados neste cap´ıtulo sa˜o apresentados
nos seguintes to´picos:
• As func¸o˜es do conversor do lado do gerador sa˜o, principalmente,
a conversa˜o AC-DC e controle do torque eletromagne´tico e fluxo
da ma´quina;
• E´ poss´ıvel controlar a tensa˜o de sa´ıda dos conversores a partir do
controle do sinal de refereˆncia da modulac¸a˜o PWM. Dessa forma,
e´ poss´ıvel controlar a tensa˜o no estator do gerador e, dessa forma,
controlar a corrente/torque da ma´quina;
• O controle do torque eletromagne´tico do gerador pode ser reali-
zado atrave´s da regulac¸a˜o de corrente de eixo em quadratura do
estator. E´ geralmente regulada a corrente de eixo direto para zero
a fim de aumentar a relac¸a˜o corrente-torque.
• As principais func¸o˜es do conversor do lado da rede sa˜o a con-
versa˜o DC-AC, o controle da tensa˜o do barramento CC e o con-
trole de injec¸a˜o de poteˆncia reativa. A regulac¸a˜o de tensa˜o do
barramento CC e´ feita pelo controle da corrente de eixo direto
e garante o balanc¸o de poteˆncia entre gerac¸a˜o e injec¸a˜o na rede.
A regulac¸a˜o de poteˆncia reativa e´ geralmente realizada pelo con-
trole da corrente de eixo em quadratura. Como foi visto, a injec¸a˜o
de poteˆncia ativa na rede e´ feita atrave´s do comando de torque
eletromagne´tico do gerador e, portanto, os aerogeradores do tipo
4 na˜o apresentam naturalmente a resposta inercial apresentada
pelos geradores convencionais;
• A te´cnica de feedforward e´ utilizada tanto para o conversor do
lado da rede quanto para o conversor do lado do gerador. O
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objetivo e´ melhorar o desempenho do controle independente das
componentes de eixo direto e quadratura, visto que estas sa˜o na-
turalmente acopladas, conforme e´ poss´ıvel observar no equacio-
namento obtido.
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5 MODELAGEM DA REDE ELE´TRICA
O conhecimento do sistema ele´trico no qual a central eo´lica esta´
inserido e´ de grande importaˆncia para o projeto do controle de emulac¸a˜o
de ine´rcia. Neste cap´ıtulo sera´ apresentada a dinaˆmica do sistema
ele´trico sob o ponto de vista do balanc¸o de poteˆncia e da regulac¸a˜o de
frequeˆncia, bem como a estrutura do sistema ele´trico a ser estudado.
Os conceitos apresentados nesse cap´ıtulo fornecera˜o a base para a cons-
truc¸a˜o dos modelos computacionais utilizados na simulac¸o˜es mostradas
no Cap´ıtulo 7.
5.1 INE´RCIA DO SISTEMA ELE´TRICO
O sistema ele´trico e´ um complexo agregado de geradores e cargas
conectados entre si. Em sistemas de poteˆncia convencionais, a grande
maioria dos geradores e´ acoplada diretamente aos pontos de conexa˜o
da rede, de forma que variac¸o˜es na velocidade de rotac¸a˜o sa˜o automa-
ticamente refletidas na frequeˆncia do sistema. Essas variac¸o˜es podem
ocorrer a partir de desbalanc¸os entre gerac¸a˜o e carga, visto que, quando
estes ocorrem, sa˜o compensados imediatamente pela energia cine´tica
contida nos rotores das ma´quinas. A chamada equac¸a˜o de oscilac¸a˜o
rege a dinaˆmica rotacional do gerador e esta´ apresentada a seguir [16].
J
dω
dt
= Tm − Te −DT∆ω (5.1)
em que J , ω, Tm, Te e DT sa˜o, respectivamente, o momento de ine´rcia
do gerador (kg· m2), a velocidade angular do rotor (rad/s), o torque
mecaˆnico no eixo (N·m), o torque eletromagne´tico no eixo (N·m) e a
sensibilidade da carga a` frequeˆncia (N·m·s/Hz). Nota-se que quando
ha´ um desbalanc¸o entre gerac¸a˜o e carga, ou seja, Tm 6= Te, tem-se que
dω
dt 6= 0 e, portanto, a velocidade do rotor sofre uma variac¸a˜o. Tambe´m
nota-se que quando maior o momento de ine´rcia do gerador, menor e´
a taxa de variac¸a˜o da velocidade. A energia cine´tica contida no rotor
e´ dada pela equac¸a˜o (5.2). Em situac¸o˜es de desbalanc¸o entre carga
e gerac¸a˜o, o excesso ou a falta de energia gerada e´ respectivamente
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armazenado ou retirada da massa girante da ma´quina.
Ec =
Jω2
2
(5.2)
A expressa˜o (5.1) e´ geralmente normalizada atrave´s da constante de
ine´rcia H, definida pela relac¸a˜o entre a energia cine´tica contida no rotor
do gerador na velocidade nominal ω0 e a poteˆncia aparente nominal da
ma´quina S0, ou seja:
H =
1
2
Jω20
S0
(5.3)
Substituindo na expressa˜o (5.1) (desconsiderando o termo de sensibili-
dade da carga a` frequeˆncia), obte´m-se:
2H
d
dt
(
ω
ω0
)
=
Tm − Te
S0
ω0
(5.4)
Definindo Tbase =
S0
ω0
, tem-se que:
2H
dω
dt
= Tm − T e (5.5)
onde ω, Tm e T e sa˜o os valores em pu da velocidade do rotor, do torque
mecaˆnico e do torque ele´trico, respectivamente. O termo associado a`
sensibilidade da carga a` frequeˆncia pode ser tambe´m ser expresso em
relac¸a˜o a` variac¸a˜o de velocidade em pu:
2H
dω
dt
= Tm − T e −D∆ω (5.6)
onde ∆ω = ω − ω0. Se a frequeˆncia base for a nominal, tem-se que
∆ω = ω − 1.
E´ conveniente expressar a expressa˜o da equac¸a˜o de oscilac¸a˜o em
termos de poteˆncia, considerando-se tambe´m um modelo para pequenas
perturbac¸o˜es. Denotando com ı´ndice 0 uma condic¸a˜o inicial e com ∆
um desvio em relac¸a˜o a essa condic¸a˜o, pode-se escrever:
P = P0 + ∆P (5.7)
T = T0 + ∆T (5.8)
ω = ω0 + ∆ω (5.9)
Sabe-se que poteˆncia e´ o produto entre o torque e a velocidade rotaci-
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onal. Logo:
P0 + ∆P = (ω0 + ∆ω)(T0 + ∆T ) (5.10)
Expandindo os termos:
P0 + ∆P = ω0T0 + ω0∆T + ∆0 + ∆ω∆T (5.11)
Observando que P0 = ω0 e considerando que os desvios sa˜o suficien-
temente pequenos tais que o termo ∆ω∆T e´ desprez´ıvel perante aos
demais, tem-se:
∆P = ω0∆T + ∆ωT0 (5.12)
E, portanto:
∆Pm −∆Pe = ω0(∆Tm −∆Te) + ∆ω(Tm0 − Te0) (5.13)
Considerando que os pontos de operac¸a˜o inicial esta˜o em regime per-
manente, enta˜o Tm0 = Te0 , de modo que:
∆Pm −∆Pe = ω0(∆Tm −∆Te) (5.14)
Quando expressa em pu, com ω0 sendo a base da velocidade angular,
a expressa˜o (5.14) torna-se:
∆Pm −∆Pe = ∆Tm −∆Te (5.15)
Portanto, pela equac¸a˜o da oscilac¸a˜o, e´ poss´ıvel escrever:
Pm − P e −D∆ω = 2Hdω
dt
(5.16)
desde que as variac¸o˜es sejam suficientemente pequenas em torno da
frequeˆncia nominal. O diagrama de blocos dessa equac¸a˜o e´ apresentado
na Figura 5.1.
E´ poss´ıvel obter um modelo da equac¸a˜o de oscilac¸a˜o equivalente
para a rede. O momento de ine´rcia equivalente da rede e´ a soma dos
momentos de ine´rcia dos geradores individuais, ou seja:
Jeq =
∑
i
Ji (5.17)
Tambe´m e´ poss´ıvel obter a constante de ine´rcia equivalente do sistema
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Figura 5.1: Diagrama de blocos da equac¸a˜o de oscilac¸a˜o do gerador
s´ıncrono. Fonte: do autor.
atrave´s da seguinte expressa˜o [8]:
Heq =
∑
i
Hi
Si
Sb
(5.18)
Onde Si e´ a poteˆncia nominal do gerador s´ıncrono i e Sb e´ a poteˆncia
base do sistema. Neste trabalho, o sistema a ser estudado e´ constitu´ıdo
apenas por unidades s´ıncronas convencionais e por centrais eo´licas. Sera´
considerado por simplicidade que todos os geradores s´ıncronos conven-
cionais do sistema possuem a mesma constante de ine´rcia Hg. Desse
modo:
Heq =
Hg
Sb
∑
i
Si (5.19)
Onde
∑
i Si e´ a soma das poteˆncias dos geradores s´ıncronos convenci-
onais da rede. Seja kaeg o fator de penetrac¸a˜o eo´lica na rede, ou seja,
Saeg = kaegSb, onde Saeg e´ a poteˆncia eo´lica nominal do sistema. Logo,
pode-se escrever: ∑
i
Si + Saeg = Sb (5.20)
de onde tiramos que: ∑
i
Si = (1− kaeg)Sb (5.21)
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e, portanto, pela equac¸a˜o (5.19):
Heq = Hg(1− kaeg) (5.22)
A expressa˜o (5.22) diz que quanto maior for a penetrac¸a˜o eo´lica
na rede, menor e´ a constante de ine´rcia equivalente do sistema. E´
importante observar que essa conclusa˜o foi obtida ao desconsiderar a
ine´rcia dos aerogeradores no ca´lculo da constante de ine´rcia equivalente,
pois supo˜e-se que todas as turbinas eo´licas sa˜o inercialmente desaco-
pladas da rede ele´trica, ou seja, os aerogeradores na˜o contribuem para
a ine´rcia efetiva do sistema (no sistema proposto).
Com isso, obte´m-se o modelo equivalente da rede atrave´s da
seguinte equac¸a˜o:
Pmeq − P eeq −Deq∆ω = 2Heq
dω
dt
(5.23)
OndeDeq e´ a sensibilidade da carga a` frequeˆncia equivalente do sistema,
Pmeq e´ a soma das poteˆncias mecaˆnicas de cada gerador e P eeq e´ a soma
das poteˆncias eletromagne´ticas de cada gerador. E´ importante observar
que os valores a serem utilizados nessa equac¸a˜o devem ser expressados
em pu. Esse modelo sera´ utilizado posteriormente em simulac¸o˜es para
estudos da frequeˆncia do sistema.
5.2 REGULAC¸A˜O PRIMA´RIA DE FREQUEˆNCIA
Apo´s um distu´rbio que ocasione desbalanc¸os entre gerac¸a˜o e
carga, a resposta inercial, discutida na sec¸a˜o anterior, ocorre imedi-
atamente. Conforme foi visto, a frequeˆncia do sistema e´ alterada nesse
tipo de evento e, por essa raza˜o, e´ necessa´rio um sistema de controle
que reestabelec¸a a condic¸a˜o de frequeˆncia nominal. Existem dois prin-
cipais tipos de reguladores usados no controle de frequeˆncia: regulador
iso´crono e regulador com queda de velocidade.
5.2.1 Regulador iso´crono
Nesse tipo de regulador, a frequeˆncia e´ comparada a uma re-
fereˆncia e um controle integral e´ utilizado para anular o erro associado.
Esse controle age na va´lvula de abertura dos geradores, de maneira que,
quando a frequeˆncia cai para um valor abaixo da nominal, a posic¸a˜o
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da va´lvula e´ alterada de maneira a permitir uma maior entrada de
a´gua/vapor, causando um aumento na velocidade do gerador e, por-
tanto, da frequeˆncia. Nesse tipo de controle o erro de frequeˆncia e´ nulo
em regime permanente devido a` ac¸a˜o integral do controlador. Esse tipo
de regulador tem um bom desempenho em operac¸a˜o isolada do gera-
dor, ou quando apenas um dos geradores do sistema e´ responsa´vel pela
regulac¸a˜o de frequeˆncia [16].
5.2.2 Regulador com queda de velocidade
Em sistemas de poteˆncia em que va´rios geradores devem atuar no
controle de regulac¸a˜o de frequeˆncia, a utilizac¸a˜o do regulador iso´crono
na˜o e´ adequada, visto que cada gerador teria uma resposta diferente
a`s variac¸o˜es de frequeˆncia, considerando que possuem diferentes carac-
ter´ısticas mecaˆnicas e ele´tricas. Isso causaria oscilac¸o˜es indesejadas na
frequeˆncia do sistema e, por essa raza˜o, um regulador que permita um
controle de frequeˆncia com compartilhamento de cargas entre os gera-
dores se faz necessa´rio. O regulador com queda de velocidade, tambe´m
chamado de regulador com droop, baseia-se em ajustar a poteˆncia de
entrada do gerador atrave´s da relac¸a˜o mostrada no gra´fico da Figura
5.2.
Figura 5.2: Caracter´ıstica de estatismo do regulador com queda de
velocidade. Fonte: do autor.
A inclinac¸a˜o mostrada no gra´fico e´ determinada pelo chamado
estatismo, que relaciona a frequeˆncia do sistema e a poteˆncia do gera-
dor que devem ser obtidas em regime permanente atrave´s do regulador.
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O regulador com queda de velocidade, portanto, ajusta a abertura ou
o fechamento da va´lvula de maneira que, em regime permanente, a ca-
racter´ıstica de estatismo seja obtida. A implementac¸a˜o do estatismo
nos geradores soluciona o problema de oscilac¸a˜o de frequeˆncia apresen-
tada pelos reguladores iso´cronos operando com compartilhamento de
cargas, pois, se todos os geradores do sistema apresentarem essa carac-
ter´ıstica, existira´ um u´nico valor de frequeˆncia em regime permanente
no qual os geradores podem compartilhar o desbalanc¸o de carga. Ou
seja, todos os geradores atingira˜o uma frequeˆncia em comum com essa
implementac¸a˜o, e a poteˆncia de sa´ıda de cada um sera´ definida pela
inclinac¸a˜o da reta mostrada na Figura 5.2. Nota-se que essa frequeˆncia
de regime permanente sera´ diferente da nominal, logo, e´ necessa´ria ou-
tra malha de controle para que a condic¸a˜o nominal se reestabelec¸a.
Esse controle e´ denominado de regulac¸a˜o secunda´ria e e´ apresentado
na pro´xima sec¸a˜o.
A inclinac¸a˜o da reta da Figura 5.2 determina a operac¸a˜o do
gerador em regime permanente. Seja R tal inclinac¸a˜o e G a posic¸a˜o da
va´lvula que determina a entrada de a´gua/vapor. Como a posic¸a˜o da
va´lvula e´ diretamente proporcional a` poteˆncia de sa´ıda do gerador, tem-
se que, para a implementac¸a˜o da caracter´ıstica de estatismo, deve-se
ter:
∆ω = −R∆Gref (5.24)
No entanto, devido a` ine´rcia do sistema de abertura da va´lvula, existe
uma constante de tempo TG associada a` mudanc¸a de posic¸a˜o. Ou seja:
∆G = ∆Gref
1
1 + sTG
(5.25)
Portanto, das equac¸o˜es (5.24) e (5.25), vem:
∆G = − 1
R
∆ω
1
1 + sTG
(5.26)
E´ poss´ıvel alterar a proporc¸a˜o de carga tomada por cada gerador atrave´s
da adic¸a˜o de uma refereˆncia de carga Psetpoint ao controle, conforme
mostrado na seguinte expressa˜o:
∆G =
(
− 1
R
∆ω + Psetpoint
)
1
1 + sTG
(5.27)
O efeito da adic¸a˜o dessa refereˆncia e´ a translac¸a˜o vertical das curvas de
estatismo. Dessa forma, a carga tomada pelo gerador pode ser alterada
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Figura 5.3: Diagrama de blocos do sistema com regulador com queda
de velocidade. Fonte: do autor.
em regime permanente. O diagrama do controle prima´rio esta´ mostrado
na Figura 5.3.
5.3 REGULAC¸A˜O SECUNDA´RIA DE FREQUEˆNCIA
Tambe´m chamado de Controle Automa´tico de Gerac¸a˜o (CAG), o
controle secunda´rio de frequeˆncia e´ um controle centralizado do sistema
que possui dois principais objetivos:
• Restaurar a condic¸a˜o nominal de frequeˆncia: foi visto que,
em regime permanente, controle prima´rio de frequeˆncia dos regu-
ladores com queda de velocidade apresenta um desvio de frequeˆncia
em relac¸a˜o a` nominal. Para que a frequeˆncia nominal seja res-
taurada, um loop de controle integral e´ adicionado no controle
mostrado na Figura 5.3. Esse controle integral atua no controle
do setpoint de poteˆncia, ou seja, atua deslocando a curva do es-
tatismo de forma a anular o erro em frequeˆncia. E´ necessa´rio que
esse controle seja mais lento que o controle prima´rio de forma a
na˜o causar interfereˆncia neste.
• Controle de poteˆncia de intercaˆmbio entre a´reas: o dia-
grama mostrado na Figura 5.3 considera que o sistema e´ cons-
titu´ıdo por uma a´rea isolada, isto e´, na˜o existe intercaˆmbio de
poteˆncia entre a´reas distintas. Em sistemas em que ha´ diversas
a´reas de consumo/gerac¸a˜o, e´ necessa´rio, por razo˜es comerciais ou
operacionais, que os valores de poteˆncia de intercaˆmbio entre es-
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Figura 5.4: Poteˆncia de sa´ıda da turbina hidra´ulica apo´s degrau posi-
tivo na abertura da va´lvula. Fonte: do autor.
sas a´eras sejam controladas. Mais detalhes sobre a implementac¸a˜o
desse controle pode ser encontrado em [16].
Neste trabalho na˜o sera´ simulada a regulac¸a˜o secunda´ria, visto que o
intervalo de tempo a ser estudado sera´ basicamente limitado a` escala
de tempo do controle prima´rio.
5.4 MODELO DA TURBINA DE GERADORES CONVENCIONAIS
Neste trabalho sera´ adotado o modelo de turbina de unidades hi-
drele´tricas. A modelagem e as equac¸o˜es referentes a` turbina hidra´ulica
podem ser encontradas em detalhes em [24].
Seja P turm a poteˆncia mecaˆnica produzida e G a posic¸a˜o da va´lvula. A
func¸a˜o transfereˆncia da turbina hidra´ulica e´ dada por:
∆P turm (s)
∆G(s)
=
1− Tws
1 + Tw2 s
(5.28)
onde Tw e´ uma constante que representa o tempo de partida nominal
da a´gua [24]. Como pode ser visto, a func¸a˜o transfereˆncia da turbina
hidra´ulica apresenta um zero no semiplano direito do plano complexo.
No domı´nio do tempo, esse zero manifesta-se como uma inversa˜o ini-
cial na resposta a` ac¸a˜o va´lvula, ou seja, nos momentos iniciais apo´s
uma abertura da va´lvula, a poteˆncia mecaˆnica sofre uma reduc¸a˜o. A
reposta inversa tambe´m ocorre caso ocorra o fechamento da va´lvula. A
Figura 5.4 ilustra o comportamento da turbina para um degrau positivo
na posic¸a˜o da va´lvula. Esse comportamento e´ indeseja´vel e, portanto,
um compensador faz-se necessa´rio. O compensador utilizado deve ser
tal que reduza o ganho transito´rio em altas frequeˆncias e, por essa
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raza˜o, utiliza-se geralmente um compensador de atraso de fase. Essa
compensac¸a˜o pode ser realizada atrave´s de um amortecedor hidra´ulico,
conforme apresentado em [24]. A func¸a˜o transfereˆncia desse compen-
sador e´ mostrada a seguir.
GC(s) =
1 + sTr
1 + s rRTr
(5.29)
onde Tr e´ a constante de tempo do amortecedor, r e´ o estatismo tran-
sito´rio e R e´ o ja´ apresentado estatismo de regime permanente. Os
paraˆmetros a ajustar nesse compensador sa˜o, portanto, r e Tr. A Fi-
gura 5.5 mostra o diagrama do sistema compensado.
Figura 5.5: Diagrama de blocos do sistema compensado. Fonte: do
autor.
A definic¸a˜o dos paraˆmetros do compensador neste trabalho sera´
feita a partir do projeto encontrado em [24]. Foi definido que o com-
pensador deveria ser tal que a margem de fase do sistema da Figura
5.5 fosse de 40◦. Foi mostrado, a partir do projeto por diagramas de
Bode, que o paraˆmetro r deve ser escolhido da seguinte forma a fim de
que a margem de fase especificada seja obtida:
r = 2, 5
Tw
2H
(5.30)
O paraˆmetro Tr foi definido conforme aproximac¸a˜o apresentada em [24]
e esta´ apresentado a seguir.
Tr = 6Tw (5.31)
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5.5 RESUMO DO CAPI´TULO
Neste cap´ıtulo foram introduzidos os principais equacionamen-
tos envolvendo a ine´rcia do sistema, bem como as ideias que formam
a base da regulac¸a˜o de frequeˆncia da rede. Como foi visto, a rede
ele´trica sera´ considerada um gerador s´ıncrono equivalente ao conjunto
de geradores do sistema. Essa aproximac¸a˜o e´ va´lida para um primeiro
estudo do comportamento da frequeˆncia frente a distu´rbios, tais como
variac¸o˜es de carga e perda de gerac¸a˜o, bem como frente a variac¸o˜es na
gerac¸a˜o eo´lica, o que representa o foco de estudo do presente trabalho.
O modelo de turbina hidra´ulico foi escolhido para representar a turbina
equivalente do sistema pelo fato de que esse tipo de turbina e´ prefe-
rencialmente utilizado na regulac¸a˜o de frequeˆncia, conforme justificado
em [24]. O sistema ele´trico a ser estudado sera´, portanto, constitu´ıdo
por um modelo agregado das centrais eo´licas e um modelo agregado de
gerac¸a˜o hidra´ulica convencional.
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6 EMULAC¸A˜O DE INE´RCIA
Conforme apresentado no Cap´ıtulo 5, os geradores s´ıncronos
de usinas convencionais contribuem para a regulac¸a˜o de frequeˆncia e
estabilidade do sistema ele´trico quando em ocasio˜es de desbalanc¸os
energe´ticos na rede ele´trica. Essa contribuic¸a˜o ocorre atrave´s da imedi-
ata injec¸a˜o ou absorc¸a˜o de energia cine´tica em seus rotores. As turbinas
eo´licas modernas, por outro lado, sa˜o, em sua maioria, acopladas via
eletroˆnica de poteˆncia a` rede e, portanto, na˜o possuem a capacidade
de responder inercialmente a`s variac¸o˜es do sistema ele´trico. Diversas
estrate´gias de controle para obter resposta inercial sa˜o encontradas na
literatura. Neste cap´ıtulo sera˜o apresentadas duas principais manei-
ras de se obter resposta inercial em aerogeradores desacoplados da rede
ele´trica, nomeadamente Seguimento Inercial de Rede e Ativac¸a˜o de Res-
posta em Degrau. Ambos os me´todos baseiam-se em controlar o torque
do gerador em func¸a˜o da frequeˆncia da rede ele´trica. A Ativac¸a˜o de
Resposta em Degrau tera´ foco neste trabalho e simulac¸o˜es, apresenta-
das no Cap´ıtulo 7, sera˜o baseadas neste me´todo, de modo a possiblitar
ana´lises de seu desempenho.
6.1 SEGUIMENTO INERCIAL DE REDE
A ideia deste me´todo e´ emular o comportamento de gerado-
res s´ıncronos convencionais em aerogeradores. Para isso, e´ utilizada
a equac¸a˜o de oscilac¸a˜o, repetida a seguir, como base do sistema de
controle.
Pm − Pe = 2Hdf
dt
(6.1)
Onde f e´ a frequeˆncia da rede ele´trica. O lado esquerdo da equac¸a˜o
representa o desbalanc¸o de poteˆncia entre gerac¸a˜o e carga. Em ge-
radores convencionais, esse desbalanc¸o e´ imediatamente compensado
atrave´s da retirada ou armazenamento de energia cine´tica na massa
girante. O me´todo de Seguimento Inercial de Rede consiste em pro-
ver um acre´scimo/decre´scimo de poteˆncia do aerogerador dado por
∆P = 2H dfdt quando em situac¸o˜es de desbalanc¸o energe´tico, onde H e´ a
constante de ine´rcia do gerador eo´lico. Nota-se que na gerac¸a˜o conven-
cional o desvio de poteˆncia do gerador determina a taxa de variac¸a˜o de
frequeˆncia atrave´s da equac¸a˜o (6.1). Ja´ na emulac¸a˜o de ine´rcia por Se-
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guimento Inercial de Rede, a taxa de variac¸a˜o de frequeˆncia determina
o desvio de poteˆncia do aerogerador. Apesar de haver essa reversa˜o na
relac¸a˜o causa/efeito, o resultado desse tipo de emulac¸a˜o pode reprodu-
zir satisfatoriamente o comportamento de um gerador convencional. O
diagrama de blocos da Figura 6.1 representa a sintetizac¸a˜o do sinal de
controle.
Figura 6.1: Controle do me´todo de seguimento inercial de rede. Fonte:
do autor.
Esse acre´scimo/decre´scimo de poteˆncia e´ feito atrave´s do controle do
torque eletromagne´tico, que foi discutido na Sec¸a˜o 4.3. Supondo a
ocorreˆncia de subfrequeˆncia, tem-se que, quando este me´todo e´ ativado,
a energia cine´tica armazenada no rotor passa a sofrer um decaimento
(considerando que a velocidade do vento na˜o aumente imediatamente
apo´s a aplicac¸a˜o do me´todo), o que reduz a velocidade do rotor. Por-
tanto, e´ necessa´rio que a velocidade do rotor seja considerada no pro-
jeto do controlador, de modo que seja evitado o stall da turbina. Ale´m
disso, como foi visto na Sec¸a˜o 2.2, o aerogerador atua de maneira a ter
a ma´xima eficieˆncia atrave´s do rastreamento de ma´xima poteˆncia. Nos
me´todos de emulac¸a˜o de ine´rcia e´, portanto, adicionado um acre´scimo
de poteˆncia (torque) ao valor de poteˆncia (torque) de refereˆncia gerado
pelo controle de extrac¸a˜o de ma´xima poteˆncia. A Figura 6.2 mostra
o diagrama de blocos do me´todo de Seguimento Inercial de Rede em
conjunto com o controle de ma´xima extrac¸a˜o de poteˆncia do tipo Rea-
limenc¸a˜o de Poteˆncia.
Portanto, gera-se um torque (ou poteˆncia) de refereˆncia a partir
da soma das respostas dos dois controles. No entanto, uma importante
considerac¸a˜o deve ser feita. O decre´scimo de velocidade do rotor tem
como consequeˆncia um decre´scimo na poteˆncia gerada pelo controle de
extrac¸a˜o de ma´xima poteˆncia (considerando que o aerogerador estava
operando com a ma´xima eficieˆncia anteriormente ao distu´rbio). Isso
pode ser verificado na Figura 2.2, apresentada no Cap´ıtulo 2. Esse
efeito pode diminuir ou ate´ anular o acre´scimo de poteˆncia do me´todo
de emulac¸a˜o de ine´rcia. Para solucionar esse problema, duas estrate´gias
encontradas na literatura podem ser utilizadas e sa˜o apresentadas a
seguir.
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Figura 6.2: Me´todo do seguimento inercial de rede. Fonte: do autor.
• Compensac¸a˜o de torque: esta estrate´gia consiste em adicio-
nar um termo compensador em func¸a˜o do desvio de frequeˆncia
do sistema, conforme mostrado na Figura 6.3.
MPPT
Figura 6.3: Estrate´gia de compensac¸a˜o de torque. Fonte: do autor.
Escolhendo adequadamente o valor de K, e´ poss´ıvel anular ou
amenizar o efeito do desvio de poteˆncia gerado pelo controle de
extrac¸a˜o de ma´xima poteˆncia. Durante altas variac¸o˜es de velo-
cidade do rotor, no entanto, essa estrate´gia pode na˜o fornecer
resultados satisfato´rios [8].
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• Fixac¸a˜o de poteˆncia pre´-distu´rbio: esta estrate´gia baseia-se
em fixar o valor da poteˆncia de refereˆncia gerada pelo controle de
extrac¸a˜o de ma´xima poteˆncia no valor imediatamente anterior ao
distu´rbio. O valor e´ fixado ate´ que a emulac¸a˜o e´ desativada. Dessa
forma, o efeito de reduc¸a˜o de poteˆncia discutido e´ anulado. No
entanto, reativar o controle de ma´xima extrac¸a˜o de poteˆncia deve
ser feito cuidadosamente, de maneira a evitar comportamentos
indesejados, como instabilidade [7] e stall da turbina.
Outra considerac¸a˜o a ser feita no projeto desse tipo de emulac¸a˜o de
ine´rcia refere-se aos me´todos de ativac¸a˜o. Existem basicamente treˆs
me´todos para ativar o controle de ine´rcia, que sa˜o apresentados a seguir
[25].
• Operac¸a˜o cont´ınua: neste me´todo, os esquemas de emulac¸a˜o
de ine´rcia apresentados sa˜o continuamente utilizados na gerac¸a˜o
da refereˆncia de torque/poteˆncia. Esse na˜o e´ um me´todo muito
apropriado, visto que o controle responderia a toda e qualquer
variac¸a˜o de frequeˆncia, ale´m de que, em condic¸o˜es de operac¸a˜o
normais, na˜o seria poss´ıvel a realizac¸a˜o de recuperac¸a˜o de veloci-
dade [25].
• Banda morta em frequeˆncia: neste me´todo de ativac¸a˜o a
frequeˆncia do sistema e´ comparada a dois valores limites. Em
ocasio˜es de subfrequeˆncia, o sistema ativa o acre´scimo de poteˆncia
caso a frequeˆncia caia para um valor abaixo do limite inferior. Em
ocasio˜es de sobrefrequeˆncia o decre´scimo de poteˆncia e´ feito caso
a frequeˆncia ultrapasse o limite superior. Dessa forma e´ poss´ıvel
evitar que o controle responda a pequenas variac¸o˜es de frequeˆncia.
• Banda morta em derivada de frequeˆncia: nesse me´todo a
taxa de variac¸a˜o de frequeˆncia e´ comparada a limites superior e
inferior, similarmente ao me´todo de ativac¸a˜o de banda morta em
frequeˆncia. Neste caso o controle ativa a emulac¸a˜o de ine´rcia caso
a taxa de variac¸a˜o de frequeˆncia ultrapasse um dos limites.
Um problema claro da implementac¸a˜o do me´todo de Seguimento
Inercial de Rede e´ a necessidade da medic¸a˜o da derivada da frequeˆncia.
Sabe-se que existe ru´ıdo associado a` frequeˆncia do sistema ele´trico, por-
tanto uma filtragem do sinal de frequeˆncia e´ necessa´ria a fim de que
se evitem grandes variac¸o˜es instantaˆneas de torque, o que poderiam
danificar a ma´quina. A frequeˆncia de corte do filtro deve ser selecio-
nada de tal forma que o atraso associado a` filtragem na˜o comprometa
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a contribuic¸a˜o para a regulac¸a˜o de frequeˆncia do sistema e tambe´m
que possua uma frequeˆncia de corte baixa o suficiente para atenuar
apropriadamente as componentes de alta frequeˆncia.
6.2 ATIVAC¸A˜O DE RESPOSTA EM DEGRAU
Este me´todo de emulac¸a˜o de ine´rcia em aerogeradores e´, con-
forme ja´ mencionado, o foco deste trabalho. Seu princ´ıpio de funciona-
mento e´ baseado no controle pre´-definido da poteˆncia do aerogerador,
diferentemente do me´todo de Seguimento Inercial de Rede, no qual a
poteˆncia gerada durante a emulac¸a˜o e´ dependente da frequeˆncia do sis-
tema. Quando ocorre um evento de sub ou sobrefrequeˆncia no sistema,
infere-se que um desbalanc¸o entre gerac¸a˜o e carga ocorreu. A ideia deste
me´todo e´ amenizar esse desbalanc¸o atrave´s de um acre´scimo/decre´scimo
de poteˆncia tempora´rio e constante logo apo´s o distu´rbio, contribuindo
para a regulac¸a˜o de frequeˆncia do sistema ele´trico. A Figura 6.4 apre-
senta o gra´fico da poteˆncia de refereˆncia do aerogerador quando sob
ativac¸a˜o do me´todo de Ativac¸a˜o de Resposta em Degrau.
Figura 6.4: Curva t´ıpica da poteˆncia de sa´ıda do aerogerador durante
ativac¸a˜o do degrau de poteˆncia. Fonte: do autor.
Conforme pode ser visto na figura, existem diferentes regio˜es que
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determinam a caracter´ıstica desse tipo de emulac¸a˜o. A regia˜o indicada
por 1 representa o per´ıodo de tempo de resposta da ativac¸a˜o do de-
grau de poteˆncia. O intervalo indicado por 2 representa o per´ıodo de
fornecimento constante de poteˆncia, ou seja, o “degrau” de poteˆncia;
a regia˜o 3 representa o per´ıodo de sobreproduc¸a˜o de recuperac¸a˜o; a
regia˜o 4 representa um per´ıodo de subproduc¸a˜o e a regia˜o 5 repre-
senta o per´ıodo entre duas ativac¸o˜es consecutivas. O per´ıodo de sub-
produc¸a˜o e´ necessa´rio devido ao fato de que, como a energia cine´tica
armazenada no rotor e´ utilizada para a emulac¸a˜o, e´ necessa´rio que haja
uma reacelerac¸a˜o do rotor de maneira que a operac¸a˜o normal retorne
logo apo´s a contribuic¸a˜o por emulac¸a˜o de ine´rcia. O per´ıodo de so-
breproduc¸a˜o de recuperac¸a˜o representa uma transic¸a˜o suave entre o
per´ıodo de sobreproduc¸a˜o e subproduc¸a˜o, necessa´ria para que na˜o haja
grandes variac¸o˜es de torque na ma´quina, bem como para evitar gran-
des perturbac¸o˜es na frequeˆncia do sistema. O tempo tdegrau mostrado
no gra´fico deve ser selecionado cuidadosamente, bem como o valor do
acre´scimo ∆P , de modo a evitar comportamentos indesejados, como
o stall da ma´quina. O per´ıodo associado ao per´ıodo de subproduc¸a˜o
depende do me´todo de recuperac¸a˜o utilizado. Treˆs diferentes maneiras
de realizar o controle de reacelerac¸a˜o sa˜o apresentados na Sec¸a˜o 6.2.2.
Assim como no me´todo de Seguimento Inercial de Rede, e´ ne-
cessa´rio definir um me´todo de ativac¸a˜o para o controle, ou seja, um
me´todo para ativar o degrau de poteˆncia na ocorreˆncia de eventos de
frequeˆncia. No caso da ativac¸a˜o por resposta ao degrau, apenas um
me´todo e´ encontrado na literatura e equivale ao me´todo de banda morta
em frequeˆncia, discutido anteriormente. A largura da banda morta deve
ser grande o suficiente para na˜o causar a ativac¸a˜o do me´todo para pe-
quenas variac¸o˜es de frequeˆncia, mas sem comprometer a contribuic¸a˜o
para a regulac¸a˜o de frequeˆncia [7].
6.2.1 Emulac¸a˜o de ine´rcia como procedimento de rede
Em alguns pa´ıses, o controle de emulac¸a˜o de ine´rcia por Ativac¸a˜o
de Resposta em Degrau ja´ consta em procedimentos te´cnicos de rede
que aerogeradores devem atender. Na Tabela 1 sa˜o mostrados os re-
quisitos te´cnicos mı´nimos vigentes no sistema ele´trico nacional. Esses
dados foram retirados do submo´dulo 3.6 dos procedimentos de rede
elaborados pelo ONS [23].
Ale´m do Brasil, outros pa´ıses ja´ adotam a emulac¸a˜o de ine´rcia
como requisito te´cnico que centrais geradoras eo´licas devem atender,
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Tabela 1: Requisitos te´cnicos mı´nimos de emulac¸a˜o de ine´rcia exigidos
pelo ONS [23].
Descric¸a˜o Requisito te´cnico mı´nimo Benef´ıcio
Ine´rcia
sinte´tica
da central
geradora
eo´lica
Os aerogeradores de centrais com
poteˆncia instalada superior a 10
MW devera˜o dispor de contro-
ladores sens´ıveis a`s variac¸o˜es de
frequeˆncia, de modo a emu-
lar a ine´rcia (ine´rcia sinte´tica)
atrave´s de modulac¸a˜o transito´ria
da poteˆncia de sa´ıda, contri-
buindo com pelo menos 10%
de sua poteˆncia nominal, por
um per´ıodo mı´nimo de 5 se-
gundos, quando em regime de
subfrequeˆncia, para desvios de
frequeˆncia superiores a 0,2 Hz.
A retirada desta contribuic¸a˜o de-
vera´ ser automaticamente efetu-
ada caso a frequeˆncia retorne a
seu valor nominal. A injec¸a˜o
inicial de poteˆncia ativa devera´
ser proporcional a` variac¸a˜o da
frequeˆncia, a uma taxa mı´nima
de 0,8 pu da poteˆncia nominal
do aerogerador para cada hertz
de desvio da frequeˆncia. A pro-
visa˜o plena de ine´rcia sinte´tica
devera´ ser disponibilizada sem-
pre que a poteˆncia ativa do ae-
rogerador for igual ou superior
a 25% de sua poteˆncia nomi-
nal. Devera˜o ser informados os
tempos ma´ximos de sustentac¸a˜o
do adicional de poteˆncia de 10%
para n´ıveis de poteˆncia inferio-
res a 25% da poteˆncia nominal
do aerogerador.
Contribuir
para a re-
gulac¸a˜o
prima´ria de
frequeˆncia
do SIN, sem
comprome-
ter o ponto
o´timo de
operac¸a˜o
da central
geradora.
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tais como Irlanda e Canada´ [26]. As exigeˆncias podem ser diferentes de
acordo com cada pa´ıs, visto que cada um possui um diferente sistema
ele´trico e um diferente n´ıvel de penetrac¸a˜o de energia eo´lica.
6.2.2 Per´ıodo de recuperac¸a˜o
Conforme ja´ mencionado, apo´s o per´ıodo em que o aerogerador
gera uma poteˆncia maior que a captada, a velocidade do rotor diminui
devido a` perda de energia cine´tica. Logo e´ necessa´rio um subsequente
per´ıodo de subproduc¸a˜o, isto e´, um per´ıodo em que a energia produ-
zida e´ menor que a energia captada, de maneira que a operac¸a˜o normal
seja restaurada. Em [7] sa˜o discutidos treˆs me´todos poss´ıveis para a
recuperac¸a˜o da velocidade do rotor. Esses me´todos sa˜o mostrados nas
Figuras 6.5, 6.6 e 6.7.
Figura 6.5: Me´todo de recuperac¸a˜o do tipo 1. Fonte: do autor.
Supo˜e-se em todos os casos que o aerogerador estava operando
em ma´xima eficieˆncia e que a velocidade do vento na˜o se altera durante
a emulac¸a˜o. O me´todo de recuperac¸a˜o mostrado na Figura 6.5, denomi-
nado me´todo da velocidade o´tima, consiste em realizar um controle de
decaimento de poteˆncia ate´ que a poteˆncia se iguale a` poteˆncia obtida
pelo me´todo de extrac¸a˜o de ma´xima poteˆncia. Quando ambas forem
iguais, a poteˆncia de refereˆncia e´ novamente gerada a partir do me´todo
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Figura 6.6: Me´todo de recuperac¸a˜o do tipo 2. Fonte: do autor.
de extrac¸a˜o de ma´xima poteˆncia. Nota-se que a curva da poteˆncia
gerada pelo me´todo de ma´xima poteˆncia sofre um decaimento apo´s a
ativac¸a˜o do degrau de poteˆncia, o que e´ esperado, visto que a eficieˆncia
aerodinaˆmica cai devido ao desvio da velocidade do rotor em relac¸a˜o a`
velocidade o´tima. Apo´s a retomada da refereˆncia de ma´xima poteˆncia a
velocidade do rotor e´ restaurada para a velocidade de operac¸a˜o normal.
O me´todo de recuperac¸a˜o mostrado na Figura 6.6, denominado
me´todo da subproduc¸a˜o constante, consiste em controlar o decaimento
de poteˆncia e manteˆ-la constante em um valor ∆Psub abaixo do va-
lor de regime pre´-ativac¸a˜o. A escolha dos tempos de sobreproduc¸a˜o e
subproduc¸a˜o deve ser tal que as a´reas A1 e A2 sejam iguais, de modo
que a energia cine´tica extra´ıda seja totalmente recuperada. Pontua-
se, no entanto, que a energia injetada e´ ligeiramente maior que A1 e
que o de´ficit de energia e´ ligeiramente menor que A2. Pore´m, para
fins de dimensionamento, o me´todo das a´reas e´ apropriado, conforme
apresentado em [7].
O terceiro me´todo, apresentado na Figura 6.7, e´ chamado de
me´todo da poteˆncia de acelerac¸a˜o e consiste em controlar o decaimento
da poteˆncia ate´ que seja atingido um valor ∆Pacc abaixo da poteˆncia
aerodinaˆmica. A partir desse momento a poteˆncia de refereˆncia e´ con-
trolada de modo que essa diferenc¸a seja constante. Desse modo, como
a poteˆncia aerodinaˆmica e´ maior que a poteˆncia ele´trica, garante-se que
a velocidade do rotor e´ recuperada. Uma desvantagem desse me´todo
e´ a necessidade de um estimador para a poteˆncia aerodinaˆmica, o que
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Figura 6.7: Me´todo de recuperac¸a˜o do tipo 3. Fonte: do autor.
torna o controle mais complexo que os demais apresentados.
Nota-se, nos dois me´todos de emulac¸a˜o de ine´rcia apresenta-
dos, uma grande flexibidade para o projeto do controle. Em geradores
s´ıncronos convencionais, a resposta inercial e´ dependente da massa do
gerador, que e´ inaltera´vel. Ja´ a resposta inercial emulada na˜o depende
da massa do gerador, pois o valor de poteˆncia injetado e´ controlado e,
portanto, pode ser ajustado convenientemente. Pontua-se, no entanto,
que esse controle deve respeitar limites te´rmicos dos componentes, visto
que o excesso de poteˆncia tende a causar um aumento de temperatura,
bem como limites mecaˆnicos, ja´ que o aumento su´bito de torque pode
causar estresse nos componentes.
Um importante ponto a ser citado sobre os me´todos de emulac¸a˜o
ativados por banda morta em frequeˆncia e´ o fato de que estes na˜o re-
duzem a taxa de variac¸a˜o inicial da frequeˆncia, tendo em vista que a
resposta na˜o e´ imediata apo´s o distu´rbio, como ocorre em geradores
convencionais. No entanto, conforme sera´ mostrado em simulac¸o˜es, o
mı´nimo valor de frequeˆncia tem seu valor aumentado apo´s o desbalanc¸o
energe´tico, contribuindo para que os reguladores prima´rios dos gerado-
res tenham tempo para atuar. Esse aumento ocorre pelo fato de que
parte da energia que seria retirada dos rotores dos geradores s´ıncronos
convencionais apo´s o desbalanc¸o passa a ser atendida pelo acre´scimo
de poteˆncia da central eo´lica, ou seja, a velocidade dos geradores con-
vencionais e, portanto, a frequeˆncia do sistema, e´ menos afetada nos
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momentos apo´s o distu´rbio quando o sistema apresenta controle de
emulac¸a˜o de ine´rcia em centrais geradoras eo´licas.
Tambe´m e´ importante citar que o controle da ativac¸a˜o da emulac¸a˜o
de ine´rcia deve levar em conta a velocidade do rotor, visto que, como a
energia extra e´ obtida da energia cine´tica da massa girante, deve-se ter
um armazenamento mı´nimo de energia para que o controle funcione e
na˜o ocasione stall da turbina.
6.3 REGULAC¸A˜O PRIMA´RIA EM AEROGERADORES
Os dois me´todos de emulac¸a˜o citados anteriormente sa˜o utiliza-
dos como um suporte inercial de forma a contribuir com a regulac¸a˜o
de frequeˆncia. A durac¸a˜o de ativac¸a˜o desses me´todos e´ geralmente
de apenas alguns segundos, tendo em vista a limitac¸a˜o de energia da
massa girante do rotor. No entanto, e´ poss´ıvel implementar nos aero-
geradores um sistema de regulac¸a˜o prima´ria similar aos apresentados
por geradores convencionais. Para isso, o aerogerador deve operar com
uma reserva de poteˆncia. O controle de reserva de poteˆncia consiste
em reduzir a eficieˆncia da turbina, de forma que uma poteˆncia menor
do que a ma´xima poss´ıvel seja entregue. Assim, e´ poss´ıvel entregar
um “acre´scimo” de poteˆncia durante um per´ıodo de tempo maior e,
portanto, possibilitar a implementac¸a˜o de um sistema de regulac¸a˜o
prima´ria. A Figura 6.8 apresenta a caracter´ıstica de estatismo que
pode ser utilizada na regulac¸a˜o prima´ria de aerogeradores. A banda
morta serve para que pequenas variac¸o˜es de frequeˆncia deixem de ser
consideradas na resposta, na˜o criando, dessa forma, estresse excessivo
nos componentes. Essa reserva de poteˆncia pode ser realizada atrave´s
do sistema de pitch, apresentado a seguir. O controle de reserva de
poteˆncia pelo sistema de pitch pode ser entendido observando a Figura
2.1. Nota-se que, aumentando o valor do aˆngulo de pitch, a poteˆncia
aerodinaˆmica e´ reduzida. Esse e´ o princ´ıpio utilizado para criar uma
reserva de poteˆncia atrave´s da movimentac¸a˜o do aˆngulo das pa´s. Em
operac¸a˜o normal, o aˆngulo do pitch e´ aumentado e, quando ocorre um
evento de frequeˆncia, esse aˆngulo e´ reduzido de maneira a realizar, por
exemplo, um controle por droop mostrado na Figura 6.8. Esse me´todo
tem a vantagem de ser bastante simples e possibilitar com grande faci-
lidade a alternaˆncia entre o modo de extrac¸a˜o de ma´xima poteˆncia e o
modo de reserva de poteˆncia apenas atrave´s de comandos do pitch.
Outra maneira de prover uma reserva de poteˆncia e´ atrave´s do
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Figura 6.8: Poss´ıvel curva de estatismo para implementac¸a˜o em aero-
geradores. Fonte: do autor.
controle da velocidade do rotor feito por controle de torque eletro-
magne´tico. A Figura 6.9 e´ usada para ilustrar essa estrate´gia.
Conforme ja´ discutido, para cada valor de velocidade de vento, existe
um valor de velocidade do rotor com a qual o aerogerador opera com
a ma´xima eficieˆncia. A curva indicada por Pmppt e´ a junc¸a˜o dos pon-
tos de ma´xima eficieˆncia e e´ a curva refereˆncia do aerogerador quando
comandado sob extrac¸a˜o de ma´xima poteˆncia. Se o aerogerador for co-
mandado para operar com um velocidade diferente da o´tima, a poteˆncia
e´ reduzida. Para prover, portanto, uma reserva de poteˆncia, e´ poss´ıvel
deslocar o comando da curva de refereˆncia de forma que o aerogerador
opere sempre fora da operac¸a˜o o´tima, como mostrado na curva indicada
por Pdesloc. Uma grande vantagem desse me´todo e´ a rapidez no tempo
de resposta quando comparado a` estrate´gia de variac¸a˜o do pitch, visto
que neste caso os comandos sa˜o gerados atrave´s do controle de torque
pelo controle do conversor de poteˆncia.
Seja qual for a estrate´gia utilizada para a implementac¸a˜o, a prin-
cipal desvantagem da implementac¸a˜o de regulac¸a˜o prima´ria em aero-
geradores e´ a necessidade da operac¸a˜o com uma poteˆncia menor que
a dispon´ıvel. No entanto, essa te´cnica pode possibilitar a melhora do
comportamento dinaˆmico em sistemas ele´tricos com alto n´ıvel de pene-
trac¸a˜o eo´lica.
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Figura 6.9: Estrate´gia para realizar controle prima´rio atrave´s do con-
trole de velocidade. Fonte: do autor.
6.4 RESUMO DO CAPI´TULO
Foram exibidos neste cap´ıtulo dois dos principais me´todos de
implementac¸a˜o de ine´rcia sinte´tica em aerogeradores encontrados na
literatura. Tambe´m foi apresentada, como informativo, a estrate´gia de
prover regulac¸a˜o prima´ria em aerogeradores. O presente trabalho tera´
foco, como ja´ foi mencionado, o me´todo de Ativac¸a˜o de Resposta em
Degrau. Como fato motivador para tal escolha, pode-se citar que este
me´todo ja´ consta como requisito em diversos co´digos de rede, como foi
mostrado na Sec¸a˜o 6.2.1. No Cap´ıtulo 7 sera˜o apresentadas simulac¸o˜es
deste me´todo e ana´lises comparativas entre os treˆs tipos de recuperac¸a˜o
apresentados sera˜o realizadas.
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7 SIMULAC¸O˜ES E ANA´LISES
A fim de verificar a efica´cia dos me´todos de emulac¸a˜o de ine´rcia
em centrais geradoras eo´licas, sa˜o feitas simulac¸o˜es com os modelos
discutidos no presente documento. Neste trabalho, como ja´ foi mencio-
nado, sera˜o simulados os resultados apenas para o me´todo de Ativac¸a˜o
de Resposta em Degrau. Ana´lises comparativas sera˜o, enta˜o, feitas
com base em variac¸o˜es de paraˆmetros do sistema. Primeiramente sera˜o
apresentados os modelos de simulac¸a˜o constru´ıdos e, em seguida, sera˜o
apresentados os valores obtidos por simulac¸a˜o.
7.1 MODELOS COMPUTACIONAIS
Nesta sec¸a˜o sa˜o apresentados os modelos constru´ıdos para a rea-
lizac¸a˜o das simulac¸o˜es. A simulac¸a˜o foi realizada atrave´s da ferramenta
Simulink, da plataforma computacional Matlab.
7.1.1 Modelo aerodinaˆmico da turbina eo´lica
O modelo utilizado para a representar a aerodinaˆmica da turbina
eo´lica baseia-se no conteu´do apresentado na Sec¸a˜o 2.1.2. A Figura 7.1
mostra o diagrama de blocos do modelo constru´ıdo.
U
Vel.	vento	(m/s)
[Paero]
Pot.	aerodinâmica
[wr]
kp
1/cpb
lambdab
u y
v^3
1/Ub
[Paero]
[Taero]
[wr]
Vel.	rotor	(pu)
lambda
beta
cp
Cp
[Taero]
Toque	aerodinâmico
beta
Figura 7.1: Modelo aerodinaˆmico da turbina
Nota-se que este modelo tem como entrada a velocidade do vento em
m/s, a velocidade do rotor em pu e o aˆngulo de pitch em graus. Como
sa´ıda tem-se o torque aerodinaˆmico e a poteˆncia aerodinaˆmica. O bloco
nomeado Cp representa a eficieˆncia da turbina e implementa a equac¸a˜o
(2.11). O valor kp e´ um ganho constante e define o valor de velocidade
de vento com o qual tem-se a poteˆncia de sa´ıda nominal.
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7.1.2 Modelo do controle extrac¸a˜o de ma´xima poteˆncia
O me´todo de extrac¸a˜o de ma´xima poteˆncia utilizado nas si-
mulac¸o˜es e´ o Controle por Realimentac¸a˜o de Poteˆncia, apresentado
na Sec¸a˜o 2.2.2. Logo, a velocidade do rotor e´ entrada do sistema, cuja
sa´ıda fornece o torque de refereˆncia utilizado no controle de corrente do
gerador eo´lico. A curva de ma´xima poteˆncia e´ obtida atrave´s do mo-
delo da turbina eo´lica. Nota-se que, como o valor base do coeficiente
Cp foi adotado como sendo o valor o´timo (conforme mencionado ante-
riormente), tem-se que, em operac¸a˜o o´tima, deve-se ter que a poteˆncia
aerodinaˆmica de sa´ıda e´ dada por P ∗ = kpU3pu. Ale´m disso, como o
valor base do tip-speed ratio foi adotado como o valor o´timo, para que
se tenha operac¸a˜o o´tima, o valor em pu do tip-speed ratio deve ser
λ∗pu = 1, ou seja,
ωrpu
Upu
= 1, logo ωrpu = Upu. Portanto, a poteˆncia
aerodinaˆmica ma´xima ocorre para P ∗ = kpω3rpu . Essa, portanto, e´ a
func¸a˜o que relaciona a velocidade do rotor (em pu) e a poteˆncia aero-
dinaˆmica ma´xima (em pu). Para obter o torque de refereˆncia, basta
dividir a poteˆncia pela velocidade do rotor, obtendo-se Tref = kpω
2
rpu .
O diagrama de blocos do modelo e´ apresentado na Figura 7.2, onde a
func¸a˜o indicada implementa a equac¸a˜o do torque de refereˆncia.
[wr]
[wr]
[T_mppt]
Torque	MPPT
[T_mppt]
x
kp
y
y=kp*x^3
[wr]
[P_mppt]
[P_mppt]
Potência	MPPTkp
Figura 7.2: Modelo constru´ıdo para a gerac¸a˜o do torque de poteˆncia
ma´xima
7.1.3 Modelo do controle do torque
Para esta simulac¸a˜o, foi modelado o controle do torque do ge-
rador como um atraso de primeira ordem. Esse atraso e´ devido ao
controle de corrente do estator e ao chaveamento do retificador. O di-
agrama de blocos e´ mostrado na Figura 7.3.
Modelos computacionais 103
[Te_ref]
Torque	de
referência
[Te]
Torque	
eletromagnético
gerado
[Te_ref]
[Te]
Figura 7.3: Modelo do controle de torque utilizado
Tipicamente o valor da constante de tempo e´ cerca de 20 a 30 ms.
7.1.4 Modelo do gerador da unidade eo´lica
E´ necessa´rio modelar o gerador da unidade eo´lica para que se
obtenha a velocidade do rotor na simulac¸a˜o. O modelo do gerador e´
baseado na equac¸a˜o de oscilac¸a˜o, descrita na Sec¸a˜o 5.1. A constante de
amortecimento sera´ desconsiderada na modelagem do gerador da tur-
bina eo´lica. No eixo do gerador atuam dois torques de efeitos contra´rios:
o torque mecaˆnico (aerodinaˆmico) e o torque eletromagne´tico. A im-
plementac¸a˜o da equac¸a˜o de oscilac¸a˜o e´ mostrada no diagrama de blocos
da Figura 7.4.
[Te]
Torque
	eletromagnético [wr]
Velocidade
do	rotor[Taero]
Torque	
aerodinâmico
[P_aeg]
Potência	gerada
[Taero]
[wr]
[Te]
[Te]
[P_aeg]
[A]
Figura 7.4: Modelo do gerador da unidade eo´lica
Obte´m-se a poteˆncia gerada atrave´s da multiplicac¸a˜o entre o torque
eletromagne´tico e a velocidade do rotor, conforme mostrado na mesma
figura.
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7.1.5 Modelo da rede ele´trica
A modelagem da rede ele´trica e´ feita com base no conteu´do apre-
sentado no Cap´ıtulo 5. E´ implementado um modelo agregado atrave´s
da equac¸a˜o de oscilac¸a˜o do gerador equivalente hidra´ulico para o con-
junto de geradores convencionais do sistema. Foi utilizado um regu-
lador de frequeˆncia equivalente como sendo um regulador de usinas
hidra´ulicas conforme ja´ apresentado. Na˜o sera´ implementada a re-
gulac¸a˜o secunda´ria, visto que sera˜o observados os comportamentos do
sistema apenas segundos apo´s a perturbac¸a˜o. O diagrama de blocos do
modelo da rede ele´trica e´ mostrado na Figura 7.5.
Regulador	de	velocidade
Servomotor Turbina	hidráulica
[P_aeg]
60
[wg]
1/R
1Frequência	nominal(pu)
1
Frequência	
nominal	(pu)
Frequência
	da	rede
(Hz)
D
Fator	de	amortecimento
[wg]
Frequência	
da	rede
(pu)
kp_aeg
Fator	de
penetração	
eólica
Degrau	de	carga
P_Setpoint
[P_aeg]
Pot.	eólica	gerada
Compensador	
Figura 7.5: Modelo da rede ele´trica
Todos os valores sa˜o tratados em pu. O ganho kaeg serve como uma
mudanc¸a da base da poteˆncia dos aerogeradores para a base de poteˆncia
do sistema equivalente da rede e representa o n´ıvel de penetrac¸a˜o eo´lica
no sistema. O degrau apresentado na Figura modela a perturbac¸a˜o de
carga equivalente do sistema.
7.1.6 Modelo do controle de emulac¸a˜o de ine´rcia
Nesta sec¸a˜o sa˜o apresentados os modelos constru´ıdos para a ob-
tenc¸a˜o de emulac¸a˜o de ine´rcia nos aerogeradores. Esse modelo e´ subdi-
vidido em duas principais etapas: etapa de controle de sobreproduc¸a˜o
e etapa de recuperac¸a˜o de velocidade. A modelagem de cada uma das
etapas e´ apresentada a seguir.
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7.1.6.1 Controle da ativac¸a˜o da resposta em degrau
A implementac¸a˜o do controle da ativac¸a˜o do acre´scimo de poteˆncia
e´ mostrado na Figura 7.6.
[ativa_degrau]
[wg]
60[wg] 	>	59.8
-T-
1
Figura 7.6: Esquema de ativac¸a˜o do degrau de poteˆncia
Conforme mostrado, e´ baseado em comparar a frequeˆncia da rede a um
valor threshold de frequeˆncia. Quando o valor da frequeˆncia cair abaixo
desse valor, que, neste trabalho, sera´ de 59,8 Hz, e´ setado o comando
“ativa degrau” para iniciar o degrau de poteˆncia. A realimentac¸a˜o
mostrada tem como func¸a˜o evitar que o degrau seja desativado caso a
frequeˆncia retorne a valores acima do threshold. Para que o acre´scimo
de poteˆncia seja constante, deve-se fixar o valor da poteˆncia de re-
fereˆncia (da extrac¸a˜o de ma´xima poteˆncia) anteriormente ao distu´rbio
e, enta˜o, adicionar o acre´scimo ∆P , gerando um novo comando de re-
fereˆncia de poteˆncia/torque. A Figura 7.7 mostra esse procedimento.
Fixa	valor	da	potência	anteriormente	ao	início	do	degrau
[wr]
[P_ref]
[wr]
[Te_ref]
	>	0[ativa_degrau]
[P_ref]
[ativa_degrau]
delta_P
[Te_ref]
	>	0
0
2
wr
1
T_mppt
-T-
Figura 7.7: Esquema constru´ıdo para a gerac¸a˜o do degrau de poteˆncia
Esse acre´scimo deve ser mantido por um tempo determinado. Apo´s
esse tempo e´ iniciado o processo de recuperac¸a˜o. O bloco mostrado na
Figura 7.8 e´ a implementac¸a˜o da contagem de tempo apo´s a ativac¸a˜o
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do degrau de poteˆncia.
-T-
[ativa_degrau] 	>	
Espera	t_degrau
segundos
[habilita_rec]
0
-T-
1
	>	0
Figura 7.8: Esquema constru´ıdo para a contagem do tempo de durac¸a˜o
do degrau
Como pode ser visto, o tempo em que o degrau foi ativado e´ conge-
lado e comparado ao tempo atual de simulac¸a˜o, fornecendo o tempo
de durac¸a˜o do degrau. Quando essa durac¸a˜o atingir o especificado, e´
gerado um comando para habilitar a etapa de recuperac¸a˜o, apresentada
adiante.
7.1.6.2 Controle de recuperac¸a˜o de velocidade
Os treˆs tipos de controle de velocidade apresentados no Cap´ıtulo
6 foram implementados e sera˜o apresentados nessa sec¸a˜o. Nos treˆs ti-
pos, no entanto, iniciam-se com um controle de recuperac¸a˜o em rampa.
Para isso, adiciona-se a` poteˆncia de refereˆncia um termo −krect, onde
krec e´ a inclinac¸a˜o da rampa de recuperac¸a˜o. A implementac¸a˜o dessa
etapa e´ feita modificando o bloco da Figura 7.7, conforme mostrado na
Figura 7.9.
Como pode ser visto, o termo −krect e´ adicionado atrave´s de
um integrador com reset. O integrador e´ habilitado pelo comando de
habilitac¸a˜o de recuperac¸a˜o, de forma que a sa´ıda do integrador esteja
zerada no momento da ativac¸a˜o da rampa. As pro´ximas etapas da
recuperac¸a˜o de velocidade variam de acordo com o tipo de controle.
Os treˆs tipos esta˜o apresentados nos pro´ximos to´picos.
7.1.6.2.1 Recuperac¸a˜o de velocidade do tipo 1
Neste tipo de recuperac¸a˜o, tem-se, durante a etapa de recu-
perac¸a˜o em rampa, uma comparac¸a˜o entre a poteˆncia de refereˆncia
e a refereˆncia originada do controle de extrac¸a˜o de ma´xima poteˆncia.
No momento em que ambas se igualam, e´ gerado um comando para
retomar a gerac¸a˜o de refereˆncia pelo me´todo de extrac¸a˜o de ma´xima
poteˆncia. A Figura 7.10 mostra essa implementac¸a˜o.
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Fixa	valor	da	potência	anteriormente	ao	início	do	degrau
[wr]
-T-
[Te_ref]
[P_ref]
[ativa_degrau]
[wr]
[Te_ref]
[P_ref]
[ativa_degrau]
delta_P
0
	>	0
1
s
	>	0
3
habilita_rec
-krec
2
wr
1
T_mppt
	>	0
Figura 7.9: Esquema constru´ıdo para a gerac¸a˜o da rampa de refereˆncia
de recuperac¸a˜o
7.1.6.2.2 Recuperac¸a˜o de velocidade do tipo 2
A ideia deste me´todo e´ que, durante a recuperac¸a˜o em rampa,
a poteˆncia de refereˆncia seja comparada a um valor que e´ definido
por uma diferenc¸a em relac¸a˜o a` poteˆncia pre´-distu´rbio. Em outras
palavras, quando a poteˆncia de refereˆncia atingir o valor P pre´ref −∆Psub,
onde P pre´ref e´ a poteˆncia de refereˆncia pre´-distu´rbio e ∆Psub e´ a diferenc¸a
especificada, seta-se uma varia´vel que habilita a gerac¸a˜o de um novo
comando de refereˆncia. O bloco da Figura 7.11 mostra a implementac¸a˜o
dessa varia´vel.
Conforme mostrado, se a recuperac¸a˜o tiver sido habilitada e a
poteˆncia de refereˆncia tiver atingido um valor ∆Psub abaixo do valor da
poteˆncia de refereˆncia pre´-distu´rbio, a varia´vel “habilita sub” e´ setada.
Quando essa varia´vel e´ setada, fixa-se a poteˆncia de refereˆncia, de modo
que se mantenha constante no valor P pre´ref −∆Psub, conforme a definic¸a˜o
do tipo de recuperac¸a˜o. O bloco da Figura 7.12 mostra como essa etapa
foi implementada.
Como pode ser visto, quando a varia´vel “habilita sub” e´ setada,
o valor da refereˆncia de poteˆncia que, ate´ enta˜o, era dada pela refereˆncia
de rampa, e´ fixado pelo bloco de memo´ria, mantendo a poteˆncia de re-
fereˆncia constante no valor desejado. A subproduc¸a˜o constante, diferen-
temente do me´todo das a´reas discutido na Sec¸a˜o 6.2.2, e´ realizada ate´ o
momento em que a poteˆncia de refereˆncia atinge o valor da poteˆncia de
refereˆncia do me´todo de extrac¸a˜o de ma´xima poteˆncia. Logo, no mo-
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Fixa	valor	da	potência	anteriormente	ao	início	do	degrau
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Verifica	se	a	potência	de	referência	atingiu	o	valor	MPPT
[desabilita_rec]
[P_ref]
[P_mppt]
[P_ref]
[P_mppt]
-T-
1
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Figura 7.10: Construc¸a˜o do modelo de recuperac¸a˜o do tipo 1
Habilita	período	de	subprodução	constante
[habilita_sub]
delta_P_sub
[P_ref]
[P_ref]
[Pfixo]
[Pfixo]
-T-
1
habilita_rec
Figura 7.11: Esquema de ativac¸a˜o de subproduc¸a˜o constante
mento em que a refereˆncia atinge o valor de refereˆncia o´timo, e´ gerado
um comando para retomar a extrac¸a˜o de ma´xima poteˆncia, conforme
mostrado nos blocos da Figura 7.13.
7.1.6.2.3 Recuperac¸a˜o de velocidade do tipo 3
Para este me´todo, como visto, e´ necessa´rio que a poteˆncia aero-
dinaˆmica seja utilizada no controle. Durante a etapa de recuperac¸a˜o em
rampa, a poteˆncia de refereˆncia e´ comparada a` poteˆncia aerodinaˆmica.
Quando esta superar a poteˆncia de refereˆncia em um valor especificado
∆Pacc, gera-se um comando para habilitar um novo controle de re-
fereˆncia. O diagrama da Figura 7.14 apresenta a implementac¸a˜o desse
comparador.
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Fixa	valor	da	potência	anteriormente	ao	início	do	degrau
	>	0
	>	0
	>	01s
[P_ref]
[Te_ref]
-T-
[wr]
[Pfixo]
	>	0
[ativa_degrau]
[Te_ref]
[ativa_degrau]
[P_ref]
delta_P
-T-
-krec
[habilita_sub]
[wr]
3
habilita_rec
[Pfixo]
1
T_mppt
2
wr
0
Figura 7.12: Implementac¸a˜o da subproduc¸a˜o constante na recuperac¸a˜o
do tipo 2
A realimentac¸a˜o no comparador serve para manter a varia´vel “ha-
bilita acc” zerada enquanto a recuperac¸a˜o na˜o tiver sido habilitada.
Quando essa varia´vel for setada, a refereˆncia de poteˆncia passa a ser
dada por uma diferenc¸a constante em relac¸a˜o a` poteˆncia aerodinaˆmica,
isto e´, Pref = Paero − ∆Pacc. Com isso, foi constru´ıda a estrutura
mostrada na Figura 7.15.
Dessa maneira, como ja´ discutido, a velocidade do rotor tendera´
a subir. Quando a velocidade do rotor tiver sido recuperada, o per´ıodo
de recuperac¸a˜o e´ finalizado e a poteˆncia de refereˆncia e´ novamente
dada pelo me´todo de extrac¸a˜o de ma´xima poteˆncia. Para isso, foi
implementado o bloco mostrado na Figura 7.16.
Como pode ser visto, se o comando de seguir a poteˆncia aero-
dinaˆmica estiver setado e a velocidade do rotor tiver atingido a ve-
locidade do vento em pu, e´ habilitada um comando para retomar a
refereˆncia pela ma´xima extrac¸a˜o de poteˆncia. Nota-se que comparac¸a˜o
mencionada e´ equivalente ao comparar o tip-speed ratio a 1, ou seja,
quando o tip-speed ratio, em pu, atingir o valor 1, a velocidade foi re-
cuperada e encontra-se no valor o´timo, portanto o me´todo de extrac¸a˜o
de ma´xima poteˆncia pode ser retomado.
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Te_ref
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[desabilita_rec]
[P_mppt]
[P_ref]
[P_ref]
[wr]
[P_mppt]
[desabilita_rec]
[P_mppt]
[wr]
[P_ref]
Figura 7.13: Esquema de retorno a` operac¸a˜o o´tima na recuperac¸a˜o do
tipo 2
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	>	0 [habilita_acc]
[habilita_rec]
[P_ref]
[habilita_rec]
[habilita_acc]
1
Pacc
0
1
Paero
[P_ref]
Figura 7.14: Comparador utilizado no me´todo de recuperac¸a˜o do tipo
3
7.2 RESULTADOS DE SIMULAC¸A˜O
Nesta sec¸a˜o esta˜o apresentados os resultados obtidos por si-
mulac¸a˜o. Inicialmente sera˜o exibidos os valores dos paraˆmetros do sis-
tema e , em seguida, resultados de diversas varia´veis do sistema sa˜o
apresentados com base na simulac¸a˜o de diferentes cena´rios.
7.2.1 Definic¸a˜o de paraˆmetros do sistema
A Tabela 2 apresenta as definic¸o˜es de paraˆmetros do sistema uti-
lizados na simulac¸a˜o. Pontua-se que alguns desses paraˆmetros sofrera˜o
posteriormente alterac¸o˜es a fim de possibilitar ana´lises comparativas.
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Tabela 2: Paraˆmetros do sistema estudado.
Varia´vel Descric¸a˜o Valor
vb Valor base da velocidade do vento 12 m/s
λb Valor base do tip-speed ratio 8,1
Cpb Valor base da eficieˆncia da turbina 0,48
kp
Ma´xima poteˆncia na velocidade
de vento base
1 pu
β Angulac¸a˜o mı´nima da pa´ (pitch) 0◦
Tct Constante de tempo do controle de torque 30 ms
Heqaeg
Constante de ine´rcia equivalente
do conjunto de aerogeradores
5 s
R
Estatismo do regulador de velocidade
do gerador s´ıncrono equivalente da rede
0,05
D
Sensibilidade da carga a`
frequeˆncia equivalente da rede
1 pu MW
pu Hz
Heqg
Constante de ine´rcia
do gerador s´ıncrono individual da rede
4,5 s
Tg
Constante de tempo do regulador
de velocidade equivalente da rede
0,2
Tw Tempo de partida nominal da a´gua 1 s
Tr Constante de tempo do amortecedor 6 s
r Estatismo transito´rio Sec¸a˜o 5.4
kaeg Fator de penetrac¸a˜o eo´lica na rede 0,2
fn Frequeˆncia nominal/base da rede ele´trica 60 Hz
fth
Frequeˆncia de ativac¸a˜o (threshold)
do degrau de poteˆncia
59,8 Hz
tdeg Tempo de durac¸a˜o do degrau de poteˆncia 5 s
∆P
Acre´scimo de poteˆncia
da resposta em degrau
10%
da pot.
nominal de
gerac¸a˜o
eo´lica
krec Inclinac¸a˜o da rampa de recuperac¸a˜o 0,025
Pacc
Diferenc¸a entre poteˆncia aerodinaˆmica
e refereˆncia na recuperac¸a˜o
do tipo 1
0,015 pu
∆Psub
Diferenc¸a em relac¸a˜o a`
poteˆncia pre´-distu´rbio
utilizada na recuperac¸a˜o tipo 2
10%
da pot.
nominal de
gerac¸a˜o
eo´lica
112 Simulac¸o˜es e ana´lises
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Figura 7.15: Modelo constru´ıdo para a recuperac¸a˜o do tipo 3
7.2.2 Poteˆncia aerodinaˆmica e velocidade do rotor
A fim de verificar o correto funcionamento do modelo de gerac¸a˜o
de poteˆncia eo´lica, sa˜o plotadas a poteˆncia aerodinaˆmica e a velocidade
do rotor do aerogerador sob diferentes condic¸o˜es de vento. A Figura
7.17 mostra, no mesmo eixo de coordenadas, as curvas de velocidade
de vento, poteˆncia aerodinaˆmica e velocidade do rotor, sendo todas as
varia´veis em pu. Como pode ser visto, as sec¸o˜es constantes definidas
para a velocidade do vento sa˜o de 1/3 pu, 1/2 pu, 2/3 pu, 5/6 pu e 1
pu. Rampas foram definidas entre as sec¸o˜es constantes para simular as
transic¸o˜es entre velocidades do vento. Nota-se que os valores correspon-
dentes para a velocidade do rotor sa˜o as mesmas, o que e´ o esperado,
visto que o me´todo de extrac¸a˜o de ma´xima poteˆncia rastreia o tip-speed
ratio o´timo, ou seja, em regime permanente deve-se ter Cppu = 1, logo
ωrpu
Upu
e, portanto, ωrpu = Upu. Os valores de poteˆncia devem ser, se-
gundo a curva de ma´xima poteˆncia, dadas por kpU
3
pu, ou seja, U
3
pu, o
que e´ verificado no gra´fico da Figura 7.17. Nota-se a ra´pida variac¸a˜o da
poteˆncia em velocidades de vento mais altas, o que e´ uma caracter´ıstica
da gerac¸a˜o eo´lica.
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Retorna	ao	MPPT	ao	fim	da	recuperação	
	>	0
1
Te_ref
[habilita_acc]
[wr]
[wr]
[P_ref]
-T-
[desabilita_rec]
[P_mppt]
U/Ub
[wr]
[desabilita_rec]
[P_ref][P_mppt]
Figura 7.16: Retomada da extrac¸a˜o de ma´xima poteˆncia apo´s a recu-
perac¸a˜o de velocidade no me´todo 3
7.2.3 Emulac¸a˜o de ine´rcia
Para possibilitar a verificac¸a˜o da emulac¸a˜o de ine´rcia, e´ ne-
cessa´rio que seja simulado um evento de frequeˆncia na rede ele´trica.
Como ja´ foi citado, apenas sera˜o considerados eventos de subfrequeˆncia
neste trabalho. Para isso, sera´ simulado um degrau na carga do sis-
tema. Os degraus de carga sera˜o definidos como 0,05 pu de acre´scimo,
ou seja, um aumento de 5% na carga a partir da nominal. Sera˜o ve-
rificados os comportamentos do sistema considerando os treˆs tipos de
controle de velocidade e diferentes cena´rios. Cada um desses cena´rios
e´ constru´ıdo atrave´s da variac¸a˜o de um ou mais paraˆmetros da Tabela
2.
7.2.3.1 Ativac¸a˜o da resposta em degrau e recuperac¸a˜o de velocidade
Inicialmente sera´ observado o comportamento do sistema eo´lico
quando sob ativac¸a˜o do me´todo de emulac¸a˜o, para fins de verificac¸a˜o
da resposta do modelo constru´ıdo para as centrais geradoras eo´licas.
Nesta primeira etapa, a dinaˆmica da rede na˜o sera´ considerada. Os
paraˆmetros utilizados para essa simulac¸a˜o sa˜o os mesmos encontrados
na Tabela 2. Os treˆs me´todos de recuperac¸a˜o sa˜o simulados e compara-
dos para diferentes valores de ∆P , tdegrau, krec e velocidade do vento.
Tambe´m sa˜o apresentadas simulac¸o˜es dos me´todos de recuperac¸a˜o 2 e
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Figura 7.17: Poteˆncia aerodinaˆmica e velocidade do rotor da turbina
eo´lica vs. velocidade do vento
3 considerando diferentes valores de ∆Psub e Pacc, respectivamente. As
Figuras 7.18, 7.19, 7.20, 7.21, 7.22 e 7.23 mostram os resultados desta
primeira etapa de verificac¸a˜o.
7.2.3.2 Variac¸a˜o de penetrac¸a˜o eo´lica
Apo´s terem sido verificados os comportamentos do sistema eo´lico
sob diferentes cena´rios, partiu-se para a observac¸a˜o do comportamento
da rede ele´trica quando sob efeito da emulac¸a˜o de ine´rcia. Inicialmente
foram feitas simulac¸o˜es com base em variac¸o˜es na penetrac¸a˜o eo´lica, ou
seja, no paraˆmetro kaeg. As demais constantes sa˜o as mesmas apresen-
tadas na Tabela 21. Considera-se que a velocidade do vento equivalente
na˜o varia durante a resposta inercial, o que e´ uma aproximac¸a˜o razoa´vel
considerando que o modelo do sistema eo´lico e´ um modelo agregado e,
1Para as variac¸o˜es de ∆P e tdegrau sera´ utilizado o valor krec = 0, 035, visto
que a utilizac¸a˜o do valor encontrado na tabela provoca o stall nas ma´quinas consi-
derando os demais paraˆmetros e ∆P = 0, 15 pu ou tdegrau = 10 s.
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(a) Recuperac¸a˜o do tipo 1
 
 
(b) Recuperac¸a˜o do tipo 2
 
 
(c) Recuperac¸a˜o do tipo 3
Figura 7.18: Poteˆncias geradas e velocidade do rotor durante ativac¸a˜o
de resposta em degrau para diferentes valores de krec.
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(a) Recuperac¸a˜o do tipo 1
 
 
(b) Recuperac¸a˜o do tipo 2
 
 
(c) Recuperac¸a˜o do tipo 3
Figura 7.19: Poteˆncias geradas e velocidade do rotor durante ativac¸a˜o
de resposta em degrau para diferentes valores de ∆P .
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(a) Recuperac¸a˜o do tipo 1
 
 
(b) Recuperac¸a˜o do tipo 2
 
 
(c) Recuperac¸a˜o do tipo 3
Figura 7.20: Poteˆncias geradas e velocidade do rotor durante ativac¸a˜o
de resposta em degrau para diferentes valores de velocidade de vento.
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(a) Recuperac¸a˜o do tipo 1
 
 
(b) Recuperac¸a˜o do tipo 2
 
 
(c) Recuperac¸a˜o do tipo 3
Figura 7.21: Poteˆncias geradas e velocidade do rotor durante ativac¸a˜o
de resposta em degrau para diferentes valores de durac¸a˜o do degrau de
poteˆncia.
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Figura 7.22: Poteˆncia gerada e velocidade do rotor durante ativac¸a˜o de
resposta em degrau para diferentes valores de ∆Psub na recuperac¸a˜o do
tipo 2.
portanto, a poteˆncia eo´lica tem pouca variac¸a˜o na escala de tempo es-
tudada. Este modelo considera que a variac¸a˜o de frequeˆncia e´ “sentida”
por todos os aerogeradores do sistema e as curvas de poteˆncia eo´lica
mostradas equivalem a` soma da poteˆncia de todos. Em um sistema real,
nem todos os aerogeradores podem estar operando ou podem fornecer o
acre´scimo de poteˆncia, logo, e´ um modelo aproximado. Para cada n´ıvel
de penetrac¸a˜o eo´lica, sa˜o mostradas as curvas de diversos paraˆmetros
do sistema mantendo a velocidade do vento equivalente constante. O
valor da velocidade do vento para essa comparac¸a˜o sera´ a velocidade
nominal, U = 12 m/s. As simulac¸o˜es foram feitas para kaeg = 5%,
kaeg = 10%, kaeg = 20% e kaeg = 25%. Os valores de frequeˆncia da
rede para cada caso esta˜o apresentadas nas Figuras 7.24 e 7.25. Para
as varia´veis de velocidade do rotor e poteˆncia eo´lica gerada, a u´nica
diferenc¸a entre os diferentes cena´rios de penetrac¸a˜o e´ um deslocamento
no tempo (pois cada um atinge a frequeˆncia limiar de 59,8 Hz em um
tempo diferente). No entanto, essa diferenc¸a e´ desprez´ıvel na escala de
tempo apresentada e, logo, os resultados dessas varia´veis sera˜o apre-
sentadas apenas para o primeiro caso (kaeg = 5%).
7.2.3.3 Variac¸a˜o do degrau de poteˆncia
Diferentes valores de acre´scimo de poteˆncia foram simulados a
fim de verificar o comportamento da frequeˆncia e das turbinas eo´licas
sob essa variac¸a˜o. Foram realizadas simulac¸o˜es para ∆P = 0, 08 pu,
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Figura 7.23: Poteˆncia gerada e velocidade do rotor durante ativac¸a˜o de
resposta em degrau para diferentes valores de Pacc na recuperac¸a˜o do
tipo 3.
∆P = 0, 1 pu e ∆P = 0, 12 pu. Nessas simulac¸o˜es, todas as demais
varia´veis sa˜o mantidas conforme a Tabela 2 e a velocidade do vento
foi mantida constante e igual a` nominal durante a simulac¸a˜o. As si-
mulac¸o˜es para este caso esta˜o apresentadas na Figura 7.26.
7.2.3.4 Variac¸a˜o da velocidade de vento equivalente
Tambe´m foi observado o comportamento do sistema sob diferen-
tes valores de velocidade de vento equivalentes, ou seja, sob diferentes
valores de poteˆncia eo´lica dispon´ıvel. Foram comparados os resultados
para U=7,5 m/s, U=9 m/s e U=12 m/s. Os demais paraˆmetros sa˜o os
mesmos encontrados na Tabela 2. As simulac¸o˜es para este caso esta˜o
apresentadas na Figura 7.27.
7.2.3.5 Variac¸a˜o da durac¸a˜o do degrau
Foi analisado o comportamento da frequeˆncia da rede para dife-
rentes valores de durac¸a˜o do degrau de poteˆncia. Os valores utilizados
para a comparac¸a˜o foram de tdegrau = 5 s, tdegrau = 6, 5 s e tdegrau = 8
s. Os demais paraˆmetros sa˜o os encontrados na Tabela 2. Foi conside-
rado o valor de velocidade de vento equivalente nominal. Os resultados
da simulac¸a˜o deste caso sa˜o mostrados na Figura 7.28.
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(a) Frequeˆncia da rede
 
(b) Poteˆncia gerada
 
(c) Velocidade do rotor
Figura 7.24: Frequeˆncia, poteˆncia aerodinaˆmica e velocidade do rotor
da turbina eo´lica para kaeg = 5% e U=12 m/s
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(a) kaeg = 10%
 
(b) kaeg = 20%
 
(c) kaeg = 25%
Figura 7.25: Frequeˆncia da rede para kaeg = 10%, kaeg = 20% e kaeg =
25%, considerando U=12 m/s
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(a) ∆P = 0, 08 pu
 
(b) ∆P = 0, 1 pu
 
(c) ∆P = 0, 12 pu
Figura 7.26: Frequeˆncia da rede para diferentes valores de ∆P consi-
derando U=12 m/s constante
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(a) U=7,5 m/s
 
(b) U=9 m/s
 
(c) U=12 m/s
Figura 7.27: Frequeˆncia da rede para diferentes valores de velocidade
de vento equivalente
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(a) tdegrau = 5 s
 
(b) tdegrau = 6, 5 s
 
(c) tdegrau = 8 s
Figura 7.28: Frequeˆncia da rede para diferentes valores de durac¸a˜o do
degrau de poteˆncia
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7.2.3.6 Curva de torque
A Figura 7.29 mostra a curva de torque equivalente do sistema
eo´lico obtida por simulac¸a˜o com os paraˆmetros da Tabela 2 conside-
rando as diferentes estrate´gias de emulac¸a˜o.
 
Figura 7.29: Curva de torque equivalente do sistema eo´lico simulada
para os paraˆmetros da Tabela 2.
7.3 ANA´LISE DOS RESULTADOS
7.3.1 Ativac¸a˜o da resposta em degrau e recuperac¸a˜o de velo-
cidade
A Figura 7.18 mostra as variac¸o˜es de velocidade do rotor e da
poteˆncia gerada pelo sistema eo´lico para diferentes valores de inclinac¸a˜o
da rampa de recuperac¸a˜o. Nota-se que os me´todos 1 e 2 apresen-
tam comportamentos da velocidades de rotor semelhantes para esse
tipo de variac¸a˜o. Nos treˆs me´todos de recuperac¸a˜o de velocidade e´
poss´ıvel observar que quanto maior for a inclinac¸a˜o (em mo´dulo), mais
ra´pida e´ a recuperac¸a˜o, como pode ser visto nas curvas de velocidade.
Isso e´ esperado, visto que, quanto menor e´ a taxa de variac¸a˜o (em
mo´dulo) da poteˆncia, maior e´ a quantidade de energia retirada do ro-
tor, ou, equivalentemente, maior e´ a a´rea positiva abaixo da curva de
poteˆncia. Pontua-se que, apesar de que uma menor inclinac¸a˜o significa
um maior tempo de recuperac¸a˜o, tambe´m significa um menor impacto
na frequeˆncia do sistema.
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A Figura 7.19 confirma que maiores valores de acre´scimo de
poteˆncia ocasionam uma maior reduc¸a˜o da velocidade do rotor e, por-
tanto, um maior tempo de recuperac¸a˜o. Nota-se que para o me´todo 3
a diferenc¸a entre os tempos de recuperac¸a˜o mostra-se expressivamente
maior que para os outros me´todos de recuperac¸a˜o. No entanto, o tempo
de recuperac¸a˜o para o me´todo do tipo 3 e´ altamente dependente do va-
lor de Pacc, como e´ visto na Figura 7.23.
Comparac¸o˜es para diferentes valores de velocidade de vento po-
dem ser observadas na Figura 7.20. Nota-se que um aumento de apenas
2.5 m/s na velocidade do vento equivale a um aumento de cerca de 0,34
pu na poteˆncia. Essa grande sensibilidade da poteˆncia gerada com a
velocidade do vento e´ uma caracter´ıstica da gerac¸a˜o eo´lica.
Tambe´m, conforme o esperado, observa-se, na Figura 7.21, que
o aumento na durac¸a˜o do degrau de poteˆncia acarreta um maior tempo
de recuperac¸a˜o. Como sera´ visto, um maior tempo de durac¸a˜o de de-
grau na˜o significa necessariamente numa melhor contribuic¸a˜o para a
frequeˆncia.
No me´todo 2, e´ poss´ıvel alterar o tempo de recuperac¸a˜o atrave´s
da alterac¸a˜o do n´ıvel de poteˆncia de subproduc¸a˜o, conforme mostrado
na Figura 7.22. Reduzindo o valor de ∆Psub espera-se que a recu-
perac¸a˜o seja mais lenta, o que e´ verificado na figura. Ja´ para o me´todo
3, o mesmo pode ser realizado atrave´s da alterac¸a˜o do paraˆmetro Pacc,
como mostra a Figura 7.23. Nesse caso, aumentando o paraˆmetro Pacc,
ou seja, aumentando a diferenc¸a entre a poteˆncia aerodinaˆmica e a
poteˆncia eletromagne´tica reduz-se o tempo de recuperac¸a˜o. Portanto,
esses me´todos oferecem uma maior flexibilidade para o controle da re-
cuperac¸a˜o em relac¸a˜o ao me´todo 1, que so´ pode ser controlado atrave´s
da alterac¸a˜o da inclinac¸a˜o da rampa de recuperac¸a˜o.
7.3.2 Variac¸a˜o de penetrac¸a˜o eo´lica
Na Figura 7.24a e´ poss´ıvel observar as curvas de frequeˆncia para
os treˆs tipos de recuperac¸a˜o, bem como desconsiderando a emulac¸a˜o de
ine´rcia, para uma penetrac¸a˜o eo´lica de 5%. Como pode ser visto, logo
apo´s o distu´rbio, o mı´nimo da frequeˆncia e´ cerca de 0,1 Hz maior com
a emulac¸a˜o de ine´rcia. Logo apo´s esse mı´nimo, nota-se uma segunda
queda na frequeˆncia nas curvas com a emulac¸a˜o de ine´rcia. Essa queda
e´ inevita´vel e deve-se ao per´ıodo de recuperac¸a˜o, que equivale a um
aumento de carga sob o ponto de vista da rede ele´trica. E´ poss´ıvel
ver que a maior queda corresponde ao me´todo do tipo 1, seguido pelo
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me´todo do tipo 2 e finalmente pelo me´todo do tipo 3. De fato, observa-
se, na Figura 7.24b, que a poteˆncia para o me´todo do tipo 3 atinge o
menor valor, o que justifica a maior queda na frequeˆncia. Essa segunda
queda torna-se mais evidente em sistemas com maior penetrac¸a˜o eo´lica,
como e´ mostrado nas Figuras 7.25a, 7.25b e 7.25c. E´ poss´ıvel ver que,
quanto maior a penetrac¸a˜o eo´lica, maior e´ contribuic¸a˜o inicial para a
frequeˆncia, ou seja, maior e´ o mı´nimo de frequeˆncia apo´s o distu´rbio.
No entanto, tambe´m maior e´ a segunda queda de frequeˆncia devido ao
per´ıodo de recuperac¸a˜o. Nota-se que, no sistema com penetrac¸a˜o eo´lica
de 25%, o mı´nimo da segunda queda para o me´todo 1 equipara-se ao
mı´nimo da frequeˆncia do sistema sem emulac¸a˜o de ine´rcia. No entanto,
a taxa de variac¸a˜o da frequeˆncia na segunda queda mostra-se menor que
na queda de frequeˆncia do sistema sem emulac¸a˜o de ine´rcia. Percebe-se
tambe´m que a diferenc¸a entre os me´todos de recuperac¸a˜o se torna mais
evidente, sendo o me´todo do tipo 3 o que aparenta ser o que menos
tem impacto na frequeˆncia durante a recuperac¸a˜o. Os treˆs me´todos, no
entanto, fornecem os mesmos resultados logo apo´s o distu´rbio, o que e´
coerente, visto que a diferenc¸a entre eles da´-se apenas na recuperac¸a˜o.
Tambe´m pontua-se que, quanto maior e´ a penetrac¸a˜o eo´lica, maior
tende a ser a oscilac¸a˜o do sistema, visto que a quantidade de geradores
s´ıncronos diminui, ou seja, a constante de ine´rcia do sistema torna-se
menor. Isso pode ser visto nas curvas de frequeˆncia do sistema sem
ativac¸a˜o de resposta em degrau: nota-se que o mı´nimo da frequeˆncia
nesse caso e´ ta˜o menor quanto maior e´ a penetrac¸a˜o eo´lica.
E´ poss´ıvel ver que ocorre um ma´ximo na frequeˆncia logo apo´s
a segunda queda, o que e´ justificado pelo in´ıcio do crescimento da
poteˆncia eo´lica durante a recuperac¸a˜o, ale´m da ac¸a˜o do regulador de
velocidade dos geradores s´ıncronos devida a` queda na frequeˆncia. Isso
representa um atraso no atingimento de regime permanente, como pode
ser visto nos gra´ficos. Nota-se que o me´todo 3, apesar de apresentar
uma recuperac¸a˜o mais lenta, atinge o regime permanente em um tempo
menor.
7.3.3 Variac¸a˜o do degrau de poteˆncia
Diferentes valores de degrau de poteˆncia foram simulados a fim
de verificar a influeˆncia na frequeˆncia do sistema. Como e´ poss´ıvel
observar na Figura 7.19, o aumento no degrau tem um comportamento
semelhante ao do aumento da penetrac¸a˜o eo´lica, ou seja, quanto maior
e´ o degrau de poteˆncia, menor e´ a frequeˆncia mı´nima apo´s o distu´rbio
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e maior e´ a segunda queda devido ao per´ıodo de recuperac¸a˜o. No
entanto, como a penetrac¸a˜o eo´lica na˜o e´ alterada, a constante de ine´rcia
do sistema permanece a mesma e, portanto, aumentos de degrau de
poteˆncia na˜o causam o aumento da oscilac¸a˜o da frequeˆncia. Pontua-
se que este degrau na˜o deve ser demasiadamente elevado, visto que a
energia dispon´ıvel no rotor das turbinas e´ limitada. Ale´m disso, deve-
se considerar, no projeto do controle do degrau, esse trade-off entre
melhora de desempenho apo´s distu´rbio e queda devido a` recuperac¸a˜o.
7.3.4 Variac¸a˜o da velocidade de vento equivalente
Na Figura 7.20 e´ poss´ıvel observar a influeˆncia da poteˆncia eo´lica
do sistema dispon´ıvel durante o evento de frequeˆncia, que equivale a` ve-
locidade de vento equivalente do sistema. Interessantemente, a disponi-
bilidade de poteˆncia eo´lica na˜o apresenta muita influeˆncia na frequeˆncia
do sistema apo´s distu´rbio, como pode ser visto nas figuras. Isso e´ jus-
tificado pelo fato de que o degrau de poteˆncia permanece o mesmo e
a constante de ine´rcia do sistema na˜o depende da velocidade do vento.
E´ importante mencionar que, quanto menor e´ a velocidade do vento,
menor e´ a energia cine´tica armazenada no rotor e, portanto, maiores
sa˜o os riscos de ocasionar o stall da ma´quina para o mesmo degrau de
poteˆncia.
7.3.5 Variac¸a˜o da durac¸a˜o do degrau
E´ poss´ıvel definir a durac¸a˜o do degrau de poteˆncia a ser utilizado
na emulac¸a˜o. A Figura 7.21 apresenta as curvas de frequeˆncia para di-
ferentes valores de degrau. Observa-se que a frequeˆncia do sistema logo
apo´s o distu´rbio e´ a mesma para valores de tdegrau acima de 5 segun-
dos. De fato, e´ o esperado, visto que o primeiro mı´nimo ocorre num
intervalo menor que 5 segundos. A diferenc¸a pode ser vista, no entanto,
no segundo degrau: maiores durac¸o˜es de degrau significam uma maior
energia cine´tica extra´ıda dos rotores e, consequentemente, uma maior
queda na frequeˆncia devida a` recuperac¸a˜o. Ou seja, o aumento exces-
sivo na durac¸a˜o do degrau pode, ale´m de na˜o significar um aumento da
contribuic¸a˜o para a regulac¸a˜o de frequeˆncia, tambe´m ser prejudicial a`
dinaˆmica do sistema.
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7.3.6 Curva de torque
E´ poss´ıvel observar, na Figura 7.29, que ocorre uma ra´pida va-
riac¸a˜o no torque da ma´quina equivalente no instante da ativac¸a˜o do
degrau. Como o aerogerador e´ controlado para fornecer um adicional
de poteˆncia em de´cimos de segundos, essa ra´pida variac¸a˜o de torque
e´ inevita´vel. Em vista disso, o estresse mecaˆnico nos componentes da
turbina deve ser levado em considerac¸a˜o durante o projeto de contro-
ladores para a emulac¸a˜o de ine´rcia, visto que, caso contra´rio, danos
estruturais podem ser causados em curto ou longo prazo.
7.4 RESUMO DO CAPI´TULO
Neste cap´ıtulo foram apresentadas as ideias ba´sicas da emulac¸a˜o
de ine´rcia em centrais geradoras eo´licas atrave´s de simulac¸o˜es compu-
tacionais. Foram simulados apenas casos de subfrequeˆncia, visto que
reduzir a poteˆncia produzida (que deve ser o comportamento das turbi-
nas em casos de sobrefrequeˆncia) apresenta menos complexidade do que
retirar energia cine´tica das ma´quinas e, portanto, tende a apresentar
menos problemas [7]. Foi mostrado que o me´todo de Ativac¸a˜o de Res-
posta em Degrau realmente contribui para a regulac¸a˜o de frequeˆncia
nos instantes iniciais apo´s distu´rbios de carga/perda de gerac¸a˜o, tendo
em vista a reduc¸a˜o da amplitude do vale da frequeˆncia em relac¸a˜o a
sistemas sem a implementac¸a˜o da emulac¸a˜o de ine´rcia. Isso pode per-
mitir que os reguladores prima´rios das hidrele´tricas tenham tempo de
agir. No entanto, tambe´m foi mostrado que essa contribuic¸a˜o tem como
custo uma segunda queda na frequeˆncia, que ocorre devido a` necessi-
dade da recuperac¸a˜o de velocidade dos rotores das ma´quinas. Dife-
rentemente de usinas hidrele´tricas, as usinas eo´licas na˜o contam com
reserva de poteˆncia (exceto aquelas em que e´ implementado o controle
prima´rio), portanto a velocidade do rotor deve ser necessariamente re-
duzida apo´s o aumento de poteˆncia entregue e, logo, esse per´ıodo de
subproduc¸a˜o e´ necessa´rio para que a turbina reestabelec¸a a operac¸a˜o
nominal. Essa segunda queda torna-se mais evidente quanto maior for
a penetrac¸a˜o eo´lica no sistema, bem como quanto maior for a ener-
gia utilizada no acre´scimo de poteˆncia, portanto, existe esse trade-off
que deve ser considerado no projeto dos controladores de emulac¸a˜o de
ine´rcia de aerogeradores.
Foi mostrado, atrave´s de curvas de torque da ma´quina, que os
aerogeradores sa˜o submetidos a grandes variac¸o˜es de carga mecaˆnica
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durante a contribuic¸a˜o inercial. Isso e´ potencialmente prejudicial a`
ma´quina caso o projeto dos controladores na˜o seja realizado conforme
os limites de carga suporta´veis pela turbina. Algumas estrate´gias po-
dem ser utilizadas para reduzir essa ra´pida variac¸a˜o do torque. Em [7],
por exemplo, e´ apresentada uma metodologia de controle que utiliza
parte da energia do barramento CC para ser utilizada no acre´scimo de
poteˆncia injetada, o que atenua, assim, as cargas mecaˆnicas na estru-
tura.
Os treˆs me´todos de recuperac¸a˜o foram comparados e foi obser-
vado que aqueles cujo per´ıodo de recuperac¸a˜o e´ mais longo tende a
causar uma segunda queda menos severa, o que, como foi mencionado,
e´ o esperado. O me´todo de recuperac¸a˜o 3 mostrou-se ser o mais apro-
priado dentre os treˆs apresentados. Foi visto que o per´ıodo de recu-
perac¸a˜o pode ser controlado de diferentes maneiras, o que pode ser u´til
na operac¸a˜o em diferentes situac¸o˜es de vento e de rede.
Como foi visto, todas as simulac¸o˜es consideraram que o vento equiva-
lente na˜o e´ alterado durante a emulac¸a˜o de ine´rcia. Isso e´ uma boa
aproximac¸a˜o considerando que e´ utilizado o modelo agregado das cen-
trais eo´licas, como foi mencionado. No entanto, como o projeto de
emulac¸a˜o de ine´rcia e´ realizado considerando as turbinas individuais,
essa variac¸a˜o deve ser considerada, visto que a velocidade do vento,
neste caso, pode sofrer variac¸o˜es considera´veis na escala de tempo ob-
servada neste trabalho.
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8 CONCLUSO˜ES
8.1 CONSIDERAC¸O˜ES FINAIS
O aumento na participac¸a˜o de fontes de energia renova´vel na ma-
triz energe´tica apresenta diversos desafios de natureza te´cnica. Neste
trabalho foi exposto o problema da reduc¸a˜o da ine´rcia efetiva do sis-
tema ele´trico causado pelo aumento da penetrac¸a˜o de energia eo´lica na
rede. Devido ao desacoplamento inercial entre os aerogeradores e a rede
ele´trica, as centrais eo´licas modernas na˜o contribuem para a dinaˆmica
do sistema quando neste ocorre perturbac¸o˜es, como variac¸o˜es de carga
ou faltas na rede. A reduc¸a˜o da ine´rcia efetiva do sistema pode signifi-
car grandes oscilac¸o˜es po´s-distu´rbio no sistema e ate´ causar efeitos de
instabilidade.
Este trabalho apresenta algumas das estrate´gias utilizadas para
atenuar os impactos da reduc¸a˜o de ine´rcia do sistema causados pela
penetrac¸a˜o de centrais eo´licas conectadas via eletroˆnica de poteˆncia a`
rede. As estrate´gias de emulac¸a˜o de ine´rcia apresentadas consistem
em gerar comandos no sistema de controle do aerogerador de forma
que seja provido um acre´scimo de poteˆncia quando for detectado um
evento de subfrequeˆncia na rede. A motivac¸a˜o por tra´s dessa estrate´gia
e´ que esse acre´scimo de poteˆncia significa uma reduc¸a˜o da quantidade
de energia cine´tica extra´ıda de geradores convencionais, o que reduz,
assim, as excurso˜es de frequeˆncia apo´s distu´rbios na rede e pode per-
mitir que os reguladores de frequeˆncia dos geradores convencionais te-
nham tempo de agir. No entanto, visto que o aerogerador normalmente
opera com a ma´xima gerac¸a˜o de energia dispon´ıvel, e´ necessariamente
utilizada a energia cine´tica contida no rotor das turbinas para o forne-
cimento adicional de poteˆncia. Logo, a contribuic¸a˜o deve ser seguida
por um per´ıodo de subproduc¸a˜o, de modo que a velocidade do rotor do
aerogerador seja restaurada. Essa subsequente etapa pode causar uma
segunda excursa˜o de frequeˆncia que tende a ser ta˜o maior quanto maior
for a penetrac¸a˜o eo´lica e o adicional de poteˆncia cedido pelas centrais
eo´licas. Este e´, portanto, um ponto negativo dos me´todos de emulac¸a˜o
de ine´rcia em aerogeradores que deve ser considerado no projeto. Outro
ponto negativo refere-se ao grande estresse mecaˆnico o qual os aeroge-
radores sa˜o submetidos durante a ativac¸a˜o dos me´todos de emulac¸a˜o,
visto que tem-se uma ra´pida variac¸a˜o na poteˆncia entregue durante a
contribuic¸a˜o. Essa variac¸a˜o tambe´m tende a ser maior quanto maior for
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a energia cedida e, portanto, e´ um ponto que deve ser cuidadosamente
analisado durante a implementac¸a˜o da emulac¸a˜o de ine´rcia.
Apesar do mencionado acima referir-se a eventos de subfrequeˆncia,
os me´todos de emulac¸a˜o de ine´rcia em aerogeradores tambe´m podem
ser utilizados para a melhora do desempenho do sistema em eventos
de sobrefrequeˆncia, tais como perdas de carga. De forma ana´loga aos
eventos de subfrequeˆncia, o me´todo baseia-se, nesse caso, em reduzir a
poteˆncia entregue de forma a reduzir a excursa˜o da sobrefrequeˆncia. No
entanto, a contribuic¸a˜o nesse caso apresenta uma simplicidade maior,
visto a maior facilidade na retomada a` operac¸a˜o nominal [7].
Apesar do exposto neste trabalho ter tido foco nos aerogerado-
res do tipo 4, pontua-se que os aerogeradores do tipo 3, que ocupam
boa parcela das centrais eo´licas modernas, tambe´m apresentam um de-
sacoplamento inercial em relac¸a˜o a` rede. Apesar de o estator desses
geradores serem conectados diretamente a` rede, a poteˆncia gerada e´
controlada pelos conversores de poteˆncia, de forma que variac¸o˜es na
rede sa˜o rapidamente compensadas pelo sistema de controle de ma-
neira a reestabelecer a poteˆncia de sa´ıda de acordo com os valores de
comando setados, o que, por consequeˆncia, anula a resposta inercial do
gerador [27].
Neste trabalho foram apresentados inicialmente os conceitos base
necessa´rios para o entendimento do contexto do problema, tais como a
natureza da gerac¸a˜o eo´lica, os sistemas e me´todos de controle da tur-
bina, a modelagem do gerador s´ıncrono, o funcionamento do conversor
back-to-back e a ine´rcia do sistema ele´trico. No Cap´ıtulo 6 sa˜o descritos
os me´todos de implementac¸a˜o de ine´rcia sinte´tica em centrais geradoras
eo´licas e no Cap´ıtulo 7 sa˜o apresentadas simulac¸o˜es do sistema sob di-
versos cena´rios. Mostra-se que, de fato, a ine´rcia sinte´tica pode prover
uma melhora no comportamento dinaˆmico do sistema apo´s distu´rbios
na rede, tendo em vista a reduc¸a˜o das excurso˜es de frequeˆncia apresen-
tadas em todos os cena´rios considerados.
8.2 TRABALHOS FUTUROS
Como forma de possibilitar ana´lises comparativas entre os dife-
rentes tipos me´todos de emulac¸a˜o de ine´rcia, um trabalho a ser reali-
zado e´ simular o me´todo de Seguimento Inercial de Rede, apresentado
na Sec¸a˜o 6.1. Dessa forma, pode-se observar a diferenc¸a entre a contri-
buic¸a˜o desse me´todo e o me´todo de Ativac¸a˜o de Resposta em Degrau
na dinaˆmica do sistema em eventos de frequeˆncia.
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A modelagem do sistema eo´lico levou em considerac¸a˜o o agre-
gado dos aerogeradores e, portanto, alguns sistemas de controle indi-
viduais na˜o foram levados em considerac¸a˜o. Logo, um poss´ıvel estudo
e´ o projeto de controladores para a emulac¸a˜o de ine´rcia dos aerogera-
dores de forma individualizada. Para isso, diversos detalhes precisam
ser considerados. Por exemplo, na˜o foi modelado o sistema de controle
da angulac¸a˜o das pa´s da turbina. Esse sistema e´ utilizado, como ja´ foi
mencionado, na limitac¸a˜o de poteˆncia de sa´ıda do aerogerador. Dificul-
dades podem surgir no projeto do sistema de controle do pitch durante
etapas de transic¸a˜o entre a emulac¸a˜o de ine´rcia e a operac¸a˜o nominal
e, logo, e´ necessa´rio um projeto adequado do controlador de angulac¸a˜o
das pa´s da turbina de modo que essas transic¸o˜es sejam apropriadamente
realizadas.
Como foi apresentado na Sec¸a˜o 6.2.1, a necessidade da imple-
mentac¸a˜o de ine´rcia sinte´tica em aerogeradores ja´ consta em mo´dulos
de procedimentos de rede em diversos pa´ıses. Neste trabalho foram
simuladas algumas especificac¸o˜es, ditadas pelo ONS, que as centrais
geradoras eo´licas devem atender, tais como a durac¸a˜o do degrau e o
valor mı´nimo de acre´scimo de poteˆncia. Um futuro estudo e´ implemen-
tar os demais requisitos, como a caracter´ıstica de proporcionalidade
entre a injec¸a˜o inicial de poteˆncia e a taxa de variac¸a˜o do frequeˆncia
do sistema. Tambe´m pode ser estudada a disponibilidade de centrais
eo´licas em contribuir com um acre´scimo de poteˆncia. Essa disponi-
bilidade pode ser diferente em cada central, variando em func¸a˜o da
tecnologia subjacente dos aerogeradores.
Outra possibilidade de ana´lise e´ comparar a contribuic¸a˜o da
ine´rcia sinte´tica em sistemas predominantemente hidrele´tricos com sis-
temas predominantemente te´rmicos, visto que esses apresentam dife-
rentes comportamentos dinaˆmicos.
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